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Commune de Cestas

Synthese du Rapport Annuel du Délégataire 2008

Service de I' eau potable
Dans le cadre de ce contrat, Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux assure 3 missions essentielles :

Produire et distribuer I'eau potable conformément aux besoins de la population et aux exigences
de sécurité sanitaire ;

Préparer I'avenir en garantissant la bonne gestion du service et de ses équipements ;

Répondre aux attentes des clients (informations, demandes d’intervention ...).

L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 2008

4 N

Habitants 17 170 On a constaté en 2008 une chute du débit du forage Bois-du-Moulin . Une
surveillance est en cours

Clients 7115 . } ; . L

Une fuite s’est déclarée en octobre 2008 sur la conduite de distribution de
Longueur de 239 la station de Bouzet en DN 200. Pendant les travaux de réparation l'usine
réseau (km) LU a subi un manque d’eau.
Taux de Les services techniques de la mairie ont réalisé sur la station de Réjouit
Conformité 100.0 un aménagement pour la récupération des eaux de vidange dans le

bactériologique
DDASS (%)

réseau d'eaux pluviales.

Le délégataire poursuit sa campagne de renouvellement du parc a
Rendement de compteurs . 692 compteurs client ont ainsi été remplacés en 2007, et 390

réseau (%) 85,2 en 2008 soit plus de 15% de I'ensemble du parc sur 2 exercices.
Consommation Le rendement du réseau est satisfaisant depuis plusieurs années : il est
moyenne supérieur a 85 %.
) - 137
journaliere
(I/hablj)
Branchements
d’eau potable 7134
LES CHIFFRES DE L'EAU A LA MAISON
LES COMMUNES Consommation d’eau moyenne pour :
Une douche : 70 litres
DESSERVIES Un bain : 180 litres

Un lave-vaisselle : 15 litres

Une vaisselle a la main : 50 litres pour 12 couverts
Un lave-linge : 60 litres

Une chasse d'eau : 8 litres

Lavage d’une voiture : 200 litres

CESTAS

50 000 litres /fan 100 000 litres fan 120 000 litres fan 150 000 litres /an
(=50 m*/ an) (= 100 m®/ an) (= 120 m®/ an) (= 150 m*/ an)
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La maitrise de la qualité de I'eau distribuee

Description de la filiere et des installations

Le patrimoine du service est doté de :

5 installations de production d’'une capacité totale de 11 568 m® par jour
5 réservoirs d’'une capacité totale de stockage de 2 710 m®

239 kilométres de canalisations.
Résultats des Analyses Qualité de I'Eau

Taux de conformité
Nombre de Prélévements Non conformes

100.0% - r 35

95.0% l 3
90.0% 25
85.0% 2
80.0% 15
75.0% 1
70.0% 0.5
65.0% $ 0

=" Microbiologique 100.00% 100.00% 100.00%

[ Physico-chimique 87.50% 95.83% 100.00%

[s=ls===Nb PLV microbiologique NC 0 0 0

| === Nb PLV physico-chimiques NC 3 1 0

Conclusion du Bilan réalisé par la DDASS

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Liaison du service & un laboratoire accrédité Oui
Taux de conformité des analyses Nombre de prélévements bactériologiques conformes / nombre 100,0 %
bactériologiqgues DDASS de prélevements bactériologiques réalisés (analyses DDASS
sur I'eau distribuée)
Taux de conformité des analyses physico- Nombre de préléevements physico-chimiques conformes / 100,0 %
chimiques DDASS nombre de prélevements physico-chimiques réalisés (analyses
DDASS sur I'eau produite et distribuée)
Indice d'avancement de la protection de la Indice de 0 a 100 % de I'avancement des démarches 100 %
ressource en eau d’établissement des périmetres de protection.
Taux de réclamations Nombre de réclamations par voie écrite (lettre, fax, mél) / 1000 0,28
clients (u/1000 abonnés)
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La gestion du patrimoine

Nos Travaux d’entretien
Réseau Remplacement de 1 vanne de sectionnement DN 100 ; 1 ventouse ; 4
branchements particuliers ; 6 bouches a clé

Parc compteurs Renouvellement de 390 compteurs clients

Réseau Mise a niveau de 28 bouches a clé (financement délégataire)

Réseau Mise a niveau de 135 bouches a clé (financement commune)

Qualité de I'eau 20 opérations de purges faites sur divers points du réseau

Réserves Vidange, lavage et stérilisation de I'ensemble des réservoirs du service
Réseau Vérification de 97 vannes de sectionnement et de purge

Ens. des Stations 29 interventions de dépannage et de réparation

Ens. des Stations 11 interventions diverses non programmées

Réseau Réparation de 158 fuites sur canalisation, branchements et compteurs

Les Renouvellements

Bouzet Echelle intérieure bache ; Poste transfo HT

Réjouit Variateur de vitesse ; Variateur — capteur analogique : Variateur de vitesse

Maguiche Variateur de vitesse pompe 1 ; Chloration au chlore gazeux (partiel) ; Pompe n°L
vitesse variable (partiel)

Jarry Equipements dioxyde de chlore ; Pompe doseuse CS

Réseau Canalisation rues St Exupéry et Brémontier (1°° tranche)

Nos investissements
Télésurveillance Création des installations de sectorisation du réseau

Télésurveillance Installation d’'un systéme anti-intrusion (vigipirate) sur I'ensemble des stations de
production et de distribution

Maguiche Aménagements du systéme de déferrisation

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Taux d'occurrence des Nombre total d’interruptions non programmées affectant plus d’'un 3,09
interruptions de service non branchement / 1000 abonnés (u/1000 abonnés)
programmées
Indice linéaire des volumes non (Volume mis en distribution - volume comptabilisé) / longueur du réseau 2,94
comptés hors branchements / 365 j (m3/jour/km)
Indice linéaire de pertes en Volume de pertes en distribution / longueur du réseau hors 2,92
réseau branchements / 365 j (m3/jour/km)
Rendement net d'utilisation de (volume consommeé total + volume exporté) / (volume produit + volume 85,2 %
la ressource acheté ou importé) = Rendement du réseau
Politique patrimoniale (réseau) Indice de 0 & 100 % représentant la qualité des informations disponibles 40 %

sur le réseau et I'avancement de la planification du renouvellement
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Le service a la clientéele

Evolution Clients et Volume Vendu

Veolia Eau offre aux
clients du service la
possibilité de pouvoir
effectuer toutes leurs
démarches sans se
déplacer, qu'il s'agisse :

- d'une demande

Accueil Clientele

d’abonnement, de branchement ou de

préléevement automatique

- de la résiliation de leur contrat

- d'une prise de rendez-vous avec ses
techniciens et également pour signaler
toute intervention urgente (fuite, ruptures

de canalisation)

Activité clientele en chiffres

#$ #$

# 3 #$| #8

#$| #9

Ce service fonctionne 24h/24 et 7j/7.

Et sur Internet : www.veoliaeau.fr

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Existence d'une mesure de
satisfaction clientéle
Existence d'une CCSPL

Existence d'une CFSL

Prix de I'eau aum ° TTC pour 120 m 3

Taux d'impayés sur les factures
d’eau de I'année précédente

Obtention de la certification ISO 9001

Obtention de la certification
ISO 14 001 (usine)

Obtention de la certification
ISO 14 001 (réseau)

Aucune mesure = 0, mesure statistique d'entreprise = 1, mesure
statistique sur le périmetre du service = 2

Commission Consultative des Services Publics Locaux (Oui, Non)
Convention Fonds Solidarité Logement (Oui, Non)

Prix au 1* janvier de I'exercice de présentation du rapport dans la
commune de référence pour une consommation de 120 m3

Montant des impayés au 31/12/2008, relatifs a la facturation de

I'année 2007 / montant des factures émises relatives a 'année 2007.

Certification 1ISO 9001 version 2000 : Non, En cours, Certification
obtenue par I'exploitant

Nombre d’'usines certifiées ISO 14 001

Non, En cours, Certification obtenue par I'exploitant

Mesure
statistique
d'entreprise

Qui

Qui

1,14
(Euro TTC / m3)

0,1%
Certification

obtenue par
I'exploitant

0

Non
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Préambule

Une nouvelle présentation du rapport annuel du délégataire est proposée cette année, avec un contenu
enrichi, pour aider a I'application du décret n°20 07-675 du 2 mai 2007.

Ce nouveau décret qui concerne le rapport annuel sur le prix et la qualité des services deau et
d’'assainissement (le « rapport du maire ») établi par la Collectivité, introduit les indicateurs de performance
devant y figurer a compter de 2008. Ces indicateurs destinés a améliorer I'information des usagers sur la
qualité du service seront accessibles via le systeme d’information mis en place par I'Office National de I'Eau
et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Plusieurs années seront nécessaires pour gqu'ils soient établis avec un
degré de fiabilité suffisant. L'évaluation de la performance des services prendra ainsi son sens
progressivement. La comparaison entre services, indicateur par indicateur, devra se faire avec toute la
prudence requise par la diversité des contextes locaux.

Depuis 2003, Veolia Eau avait anticipé cette démarche en présentant chaque année dans le rapport annuel
du délégataire les indicateurs établis par la Fédération Professionnelle des Entreprises de I'Eau (FP2E). A
objet identique, les nouveaux indicateurs se substituent donc a ces derniers ; ils sont repérables dans le corps
du présent rapport par leur référence réglementaire indiquée en gras.

La nouvelle trame de notre rapport annuel reprend la thématique du décret - qualité du service, performance
environnementale et gestion patrimoniale - bien adaptée a la description de nos actions concrétes en faveur
du développement durable , aprés une présentation de la vie et des principales données du service au cours
de l'exercice. Les données détaillées sont regroupées en annexe, ainsi qu'un glossaire des nouveaux
indicateurs. Une synthése en téte du document permet de prendre rapidement connaissance de I'essentiel
des événements de I'année.

Le décret précise le producteur de données de chaque indicateur. Il appartient a la Collectivité de recueillir les
éléments fournis par les différents producteurs de données pour I'établissement de son rapport annuel sur le
prix et la qualité des services. En qualité d’entreprise adhérente a la FP2E, Veolia Eau s’engage a apporter
son appui a la Collectivité

en lui fournissant les indicateurs lorsque le producteur de données est I'opérateur,

en mettant a sa disposition les données disponibles dans ses propres systémes
d’information, lorsque le producteur de données est la Collectivité,

dans l'interprétation des résultats.

Des adaptations contractuelles pourront étre proposées a la Collectivité pour tenir compte des conséquences
de ces nouvelles dispositions réglementaires.
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Chapitre | Le service

.1. Présentation du service

1.1.1.0bjet du service

Le service délégué est le service public de distribution d'eau potable de la commune de CESTAS.
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[.1.2. Constitution du service

L'eau provient de cinqg forages profonds
Le service est caractérisé par les éléments suivant s

7 115 abonnés
1076 219 m® facturés
220,2 km de réseau d'eau potable

Les installations de production et de distribution du service sont les suivantes :
INSTALLATIONS AFFERMEES s 3
+ b *. N
sl slel ||z
© 3 05 e + i o
slslel=1¢g
sla|=]<
™
St 01 CESTAS BOUZET 1 il 1] 1
St 02 CESTAS REJOUIT 1 il 1] 1
St 03 CESTAS MAGUICHE 1 il 1] 1
St 04 CESTAS BOIS DU MOULIN 1 ] 1] 1
St 05 CESTAS LABIRADE HS
St 06 CESTAS GAZINET HS
St 07 CESTAS JARRY 1 i 1] 1
7 s| ol of 5| 5] 5]
Bouzet Jarry Le Moulin
Maguiche Réjouit
1.1 ' d ice d’
1.3. Synoptique du service d'eau
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|.2. La vie du service en 2008

Veolia Eau apporte sa participation active a la Commission Consultative des Services Publics Locaux,
instance d’'information et d’échanges au sein de laquelle les usagers sont appelés a jouer leur role
d’'acteurs dans la gestion de I'eau.
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[.2.1. Les volumes

Les différents volumes produit, consommé, vendu,... de I'exercice sont présentés dans cette rubrique.
Leur définition précise figure au glossaire du Chapitre V. Le rendement de réseau est présenté au

paragraphe « 111.2.2 Utilisation de I'eau ».

Le volume prélevé par ressource et par nature d'eau est détaillé ci-apres :

La production et les échanges d’eau

797:
" ; %< % % % =>
%! & '()*+! &#9
%! & ,+().1 /) + #3$
%! & /01).23+ #$
%! & '(.% 4) /()5. & #$
%! &-0,,6 #$

797:
" ! 5 ;%< % % % =>
+ 7 $
+ 7 $
+ 7 &# 9

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte les volumes acheté et vendu a d’autres

services d’eau potable, le cas échéant :

797:
8 &#9
' & #$
9 & #$
" ; %< % % % % % =>
" 0?2 1, %< % % % % % =>
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La consommation et la vente d’'eau

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés
de 'exercice), du volume consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public, ...) et des
volumes de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,...). Il est ramené a
365 jours par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de semaines

de consommation. Ces volumes ont évolué comme suit sur la période récente :

797:

8 ; &# 9
3 < & #9$
8 . & #$
" ! ; %< % =>
# # # &#9

" ? % @ ;%< % % % % %=
" ! % @ ;%< % =>

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au titre de I'exercice. Il est égal au volume
consommeé autorisé augmenté du volume vendu a d'autres services d'eau potable, aprés déduction du
volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrevements pour fuites par exemple) et des

éventuels forfaits de consommation.

Selon la typologie du décret du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume vendu

se décompose ainsi :

797:
" ! ! T %< % % % =>
o2 % % % =>

Le volume consommeé par les principaux abonnés ou gros consommateurs figure au tableau suivant :

! o210 %< 797:
049+.," #$
0.,+ 4+ %+,80 & 22. #$
o" . #3$
2+/01,+> #$
20 1. + %2(50.,+ & #$
2+9% 13(/0*. 20 !+50 4+ & #%
2(/95+2+ %9(,!.> & #$
2 "% 7 & #%
2( %+,8+,.+ 9.@)+! #$
4.9%2() ! %0 #9$
4 2 &#9
1+ 40,/+,.+ #$
3(+5 2 &#$
.,0 &#9
5 0-( 2.+,+ & #$
5+2!1,0 %6%!+/+ #3$
5) 29! #$
5) 2 #$
/0.%( %+1). &#9
/ 9 &#9
950%!.@)+% ',+ +* & #%
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! o210 %< 797:

) 9 0< &# 9
%0 '.9 & #$
%0 '.9 & #9%
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1+,,0. 4+>((1'055 #$
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)%. + %-+,8(20/ #$

Le détail du volume vendu par commune figure au paragraphe « V.5.1. Données par commune ».

1.2.2. L’activité clientele

Le nombre d’abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai
2007, et le nombre d’habitants desservis [D 101.0] figurent au tableau suivant :

797:
77 5?21 ; I< =>
" ! ! ; %< % % % =
77?7 572 | =>

Le détail par commune du nombre d’'abonnés et d’habitants desservis figure au paragraphe « V.5.1
Données par commune ».

Les principaux indicateurs d'activité de la gestion clientele de I'exercice et leur évolution sur les
derniéres années sont les suivants :

797:
& #$
& # 9
K % $ 48| #%| #$| #$ #$
T 48| #8| &#$
K 5| #S| #S$| #9$| #9$| &#$
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Les indicateurs liés a I'écoute et a la satisfaction des clients figurent au paragraphe « 11.3 La satisfaction
des usagers ».

1.2.3.  L’exploitation et la maintenance

Une politique de maintenance construite sur le long terme et mise en ceuvre avec rigueur au quotidien
est un facteur clé de pérennisation du patrimoine de la Collectivité.

Cette politique s'appuie sur une bonne connaissance du patrimoine, sur des objectifs précis définis avec
la Collectivité, sur une programmation fine des interventions préventives et sur le recours aux solutions
techniques les plus adaptées.

La conservation et la valorisation du patrimoine résultent de I'optimisation en permanence des actions
de maintenance et de renouvellement ; pour leur part, les travaux de premier établissement contribuent
a adapter le patrimoine aux évolutions du service : les opérations de renouvellement et de travaux neufs
réalisées dans I'exercice sont décrites aux paragraphes ci-apres.

Les données d’exploitation des ouvrages (consommation d’énergie, quantité de réactifs consommée...)
sont précisées au paragraphe « I11.3 La maitrise des impacts de I'exploitation ».

Le nombre de fuites décelées et réparées dans l'exercice est présenté dans le paragraphe «I11.2.1
Réduction des pertes en réseau ».

1.2.4. Les travaux de maintenance et de
renouvellement

La présente rubrique décrit les travaux de renouvellement réalisés dans I'exercice par le délégataire. La
présentation financiére est fournie dans le « Chapitre IV La gestion financiere et patrimoniale ».

Renouvellement en garantie

Bouzet Echelle intérieure bache
Bouzet Poste transfo HT
Réjouit Variateur de vitesse
Réjouit Variateur — capteur analogique
Réjouit Variateur de vitesse
Maguiche Variateur de vitesse pompe 1
Maguiche Chloration au chlore gazeux (partiel)
Maguiche Pompe n°l vitesse variable (partiel)
Bois du Moulin Néant
Jarry Equipements dioxyde de chlore
Jarry Pompe doseuse CS
Réseau Canalisation rues St Exupéry et Brémontier (1°° tranche)
Renouvellement patrimonial
Sans objet
Renouvellement en compte
Sans objet
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Renouvellement en entretien

Réseau 1 vanne de sectionnement DN 100
Réseau 1 ventouse

Réseau 4 branchements particuliers
Réseau 6 bouches a clé

Travaux d’entretien

Parc compteurs Renouvellement de 390 compteurs clients

Réseau Mise a niveau de 28 bouches a clé (financement délégataire)
Réseau Mise a niveau de 135 bouches a clé (financement commune)
Qualité de I'eau 20 opérations de purges faites sur divers points du réseau
Maguiche Vidange, lavage et stérilisation de la bache de reprise le 02/10/2008
Bouzet Vidange, lavage et stérilisation de la bache de reprise le 29/09/2008
Réjouit-Moutine Vidange, lavage et stérilisation de la bache de reprise début 2009
Le Moulin Vidange, lavage et stérilisation de la bache de reprise le 29/09/2008
Jarry Vidange, lavage et stérilisation de la bache de reprise le 30/09/2008
Réseau Vérification de 98 vannes de sectionnement

Réseau Vérification de 1 dispositif de vidange

Réseau Vérification de 1 ventouse

Travaux de réparation

Ens. des Stations 29 interventions de dépannage et de réparation
Ens. des Stations 11 interventions diverses non programmées
Réseau Réparation de 47 fuites sur canalisation
Réseau Réparation de 35 fuites sur branchement
Réseau Réparation de 76 fuites sur compteur client

Réseaux, branchements et compteurs
- | o211 797:
#$

' #$
- | ! 797:

#$
& #9
P #$ #$ #9$ #9$ #$| & #$

[.2.5. Les travaux neufs

La présente rubrique décrit les travaux de premier établissement réalisés dans l'exercice par le
délégataire et ceux, le cas échéant, réalisés par la Collectivité et mis a disposition du délégataire. La
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présentation financiére concernant la premiére catégorie est fournie dans le « Chapitre IV La gestion
financiére et patrimoniale».

Travaux financés par Le délégataire

Télésurveillance Création des installations de sectorisation du réseau

Télésurveillance Installation d’'un systéme anti-intrusion (vigipirate) sur 'ensemble des stations de
production et de distribution

Maguiche Aménagements du systéme de déferrisation

Réseaux, branchements et compteurs

Au cours de I'exercice, des travaux d’extension du réseau ont été réalisés. L'évolution globale de ce
patrimoine est résumée dans le tableau suivant :

! ! 797:
5 < B; H # # # # #$
5 < D $
5 < s #3$
#$
#$
! 797:

:C; #3$
" #$

7 #9$
/1] 797:

#$
797:

#$

|.2.6. Veolia Eau acteur de la vie locale

Acteur de proximité, Veolia Eau participe a la vie et au développement local. La gestion de I'eau et de
I'assainissement implique en effet aujourd’hui un nombre important d'acteurs de la société civile, et
parmi eux les associations et organisations intervenant localement.

3. Le prix du service

[.3.1. La tarification

La collectivité fixe les éléments de tarification du service, a I'exception des taxes et redevances, qui
relévent des prérogatives des agences de I'eau et de I'Etat.

1.3.2.  Le prix du service

A titre indicatif sur la commune de CESTAS, I'évolution du Ji)riX du service de l'eau (redevances
comprises, mais hors assainissement) par m® et pour 120 m* [D 102.0], au premier janvier est la
suivante :
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|.4. Le contrat

La Collectivité, Autorité organisatrice, a confié a VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux les
missions suivantes au titre de son service d’eau potable : Compteurs eau froide, Distribution, Elévation,
Gestion clientele, Production, Branchements

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux s’engage a exercer ces missions dans une démarche de
progrés permanent et dans le respect des valeurs et des principes essentiels du service public:
continuité et accessibilité a tous, égalité des usagers, adaptabilité et transparence.

1.4.1.  L’historique de la délégation

Le service a été délégué dans le cadre d'un contrat de type Affermage en date du 01/04/2003.

Ce contrat n'a été adapté par aucun avenant.

Avenant(s) de 'année 2008
Néant.

|.4.2. Les engagements vis-a-vis des tiers

Sans objet.
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Chapitre Il La qualité du service

Assurer en permanence la fourniture de I'eau a tous les usagers, en quantité et en qualité, est le
challenge quatidien de nos équipes.

Améliorer chaque année la qualité du service est également notre objectif : il exige I'écoute toujours plus
attentive du client, I'anticipation de ses attentes, la mesure réguliére de sa satisfaction, mais aussi tous
les efforts possibles pour assurer I'acces a I'eau des personnes en difficulté.

I1.1. La continuité du service

Disposer de I'eau en permanence est un facteur essentiel de satisfaction de nos clients.

Le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [( A mesure la continuité
du service :

II.2. La qualité de I'eau

L’eau est le produit alimentaire le plus contrélé.

Le Code de la Santé Publique impose des normes trés strictes aux eaux destinées a la consommation

humaine :

Ne pas contenir de micro-organismes, de parasites ou toutes autres substances
constituant un danger potentiel pour la santé des p ersonnes ;

Etre conformes a des Limites de Qualité pour les parametres susceptibles de générer
des effets immédiats ou a plus long terme sur la santé des consommateurs ;

Satisfaire a des Références de Qualité , valeurs indicatives établies a des fins de suivi
des installations de production et de distribution d’eau et d'évaluation de risques pour
la santé des personnes.

Ces textes définissent précisément le contrdle sanitaire (paramétres a analyser et fréquence d’analyse)
et la surveillance a mettre en place par le délégataire. Cette surveillance comprend notamment :

I'examen régulier des installations
le contréle de l'efficacité de la désinfection

un programme de tests et d'analyses en fonction des risques identifiés que peuvent
présenter les installations.

La conformité de I'eau distribuée est mesurée au robinet du consommateur.

Les indicateurs de conformité des prélevements réalisés au titre du contr6le sanitaire, par rapport aux
limites de qualité concernant la microbiologie [P 101.1] et les paramétres physico-chimiques [P 102.1],
sont les suivants :
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Veolia Eau assure en complément du contréle sanitaire une surveillance permanente de la qualité de
'eau. Le tableau ci-dessous dénombre les analyses effectuées selon le type de parameétres
(microbiologique ou physico-chimique) et le contexte de Il'analyse. Ces chiffres integrent les
prélevements réalisés a la ressource, sur I'eau produite et sur I'eau distribuée.

Controle Sanitaire Survellllrfmce par le Ar]alyses_
Délégataire Supplémentaires
Microbiologique 240 322 0
Physico-chimique 1114 282 0

Les paramétres ayant fait I'objet d’au moins une non-conformité aux limites de qualité sont les suivants :

Parametres

Nb de non-

Nb

mini

maxi

conformités

Valeur du seuil et unité

d'analyses

- Tous les résultats sont conformes

Les analyses réalisées a la ressource, sur I'eau produite et I'eau distribuée, ainsi que les résultats
d’analyse, sont détaillées au paragraphe « V.5.2 Controles de I'eau ». La composition moyenne de I'eau
du robinet y figure également.

Accréditation "analyse de la qualité de I'eau”

Pour assurer sa mission de surveillance sanitaire, Veolia Eau s’adresse & un laboratoire accrédité, ce
qui garantit le recours systématique aux protocoles normalisés et la capacité a réaliser les analyses en
urgence, 24h / 24 si nécessaire.

11.3. La satisfaction des usagers

[1.3.1. Notre ambition : étre toujours plus al'éco ute
des usagers

Parce que les clients et les consommateurs sont pour nous au cceur du service, noUsS NOUS sommes
engagés dans une démarche de progres continu orientée vers 4 objectifs: étre a leur écoute,
améliorer la qualité du service, faciliter I'acces a l'eau des plus démunis, garantir la sécurité
sanitaire.

Nouveaux modes de vie, attentes vers toujours plus de disponibilité, de réactivité, de technologies
communicantes, de solutions innovantes : étre toujours davantage a I'écoute de nos clients, c’est un
challenge quotidien pour toutes nos équipes clientéle, c’est aussi adapter chaque année nos outils.

Améliorer la qualité du service est pour nous un objectif permanent. Comme notre certification ISO 9001
nous y engage, nous avons mis en place des indicateurs, des objectifs et des moyens d’action pour les
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atteindre ; des enquétes permettent de mesurer réguliérement la satisfaction de nos clients et I'évolution
des indicateurs nous renseigne sur I'efficience du service rendu.

Accuelillir et informer

Le Centre Service Client permet au client d'effectuer toutes ses démarches par téléphone, sans avoir a
se déplacer ou a écrire.

Ce service, organisé a I'échelon régional de I'entreprise, offre de nombreux avantages :
disponibilit¢ du lundi au vendredi de 8h a 19h et le samedi de 9h a 12h et 24h / 24 — 7j/7 en
cas d'urgence

efficacité du traitement des appels aux périodes de facturation ou aux heures de pointe
(disponibilité des chargés de clientéle et réduction du temps d’attente),

sécurité de fonctionnement apportant une garantie élevée de continuité du service, notamment
dans le traitement des appels d'urgence.

interface permanente entre le consommateur et les équipes sur le terrain

En 2008, pour la région Sud-Ouest :

340177 appels ont été pris en charge, dont 64,95% avec un
temps moyen d'attente inférieur a 30 secondes, soit en

moyenne 1 017 appels par jour et jusqu'a 2376 appel s en
pointe.

187964 courriers ont été adressés aux clients.

Les lieux d’accuell

Pour les consommateurs qui préférent nous rencontrer, nos conseillers clientele les accueillent aux
adresses suivantes :

LE CENTRE D'’EXPLOITATION GIRONDE-LANDES

Situé a ARCACHON
19 bis, Rue Georges MERAN
33311 ARCACHON Cedex

Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h00 - 12h 00 & 13h30 - 16h 00

Accuell téléphonique 24h/24 & 7j/7
0811 902 903
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SERVICE GIRONDE
CESTAS
Place Haitza
33610 CESTAS

Ouvert au public du lundi au vendredi
9h00a12h00

Accueil téléphonique 24h/24 & 7j/7
0811 902 903

Le site internet client « www.veoliaeau.fr »
Ce site permet a toute heure sans se déplacer et en économisant du papier :

d’'accéder en direct aux informations de sa commune : qualité de I'eau, prix du service,
travaux de réparation en cours,

de gérer son compte-client, régler sa facture, consulter I'historique de sa
consommation,

de bénéficier des différentes facilités proposées comme la mensualisation,
de communiquer avec nos conseillers clientéle par mel.

En 2008, nous avons recu en moyenne

371 e-mails par mois et 8 779 factures
ont été payées en ligne.

Le site donne également acces a de nombreuses informations sur I'eau en général, des conseils pour
les bons usages de I'eau, des liens avec d'autres sites .... Son approche pédagogique du cycle et des
métiers de I'eau, a travers des jeux et des animations, offre aux enfants une mine d'informations et leur
permet d’apprendre en s'amusant.

Simplifier les démarches

! < 2 % 2 E % F G 7" ;
F # F
% HHHI 17
7 " + G < = "
G
7 = G 9 = # J
7 |1
+ 7 G K D 77 440%%
.7 7 G 9 = # J
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Rapport du Délégataire 2008 Page 22 sur 100

Commune de Cestas - Eau



0 G7 " G7 F "G
0 + G < # G7
) < M IM & #
/ 7 & 7 # " " =
/ 19# D= #2% D # #
D F 9 N
477 7 D 9 7 | & (0] 7%
+ >005|
/ % D G = =
"+ 7 #
+ / # = G
4 7 4 J & J G
4 G F 1 & 7" < "
0 7 % G # P

Mesurer la satisfaction du client

Dans le cadre de sa certification ISO 9001, Veolia Eau mesure en continu la satisfaction de la clientéle
et assure un suivi des réclamations et des interruptions de service.

Mis en place sur le centre d’exploitation, un baromeétre annuel réalisé par un institut de sondages
indépendant analyse le niveau de satisfaction sur la palette de prestations proposées aux clients. Les
taux de satisfaction® ci-dessous sont ceux mesurés au niveau de I'agence locale dont dépend le service.

2007 2008
Satisfaction globale par rapport au service d'eau 81,9 % 85,6 %
Qualité de l'eau 83,7 % 82,3 %
Informations jointes aux factures 87,6 % 86,4 %
Simplicité de mise en service d'un nouvel abonnement 89,8 % 92,0 %
Qualité de l'accueil téléphonique 81,4 % 83,9 %
Qualité de l'accueil en agence 80,9 % 88,2 %
Satisfaction concernant le courrier recu de Veolia Eau 92,6 % 94,1 %

Taux de réclamations

Par ailleurs, les réclamations écrites sont enregistrées et font I'objet d’'un traitement personnalisé. En
2008, un nouveau dispositif d’enregistrement et de suivi conforme aux exigences de la certification ISO
9001 (2000) a été mis en place. L'évolution de I'indicateur ci-aprés s’explique par le changement de
modalités d’enregistrement.

Le taux de réclamations [P 155.1], qui prend en compte les réclamations écrites (courrier et malil
principalement) liées a un non respect d’exigences réglementaires, contractuelles ou d’engagement de
service, a évolué comme suit :

3’ ! ; 21 < =

! total des clients satisfaits et trés satisfaits
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Qualité du recouvrement

La rigueur de gestion du service contribue a la satisfaction des clients. La qualité du recouvrement
mesurée par le taux d'impayé [P 154.0] constitue un indicateur de qualité de service, tant pour la
Collectivité que pour le consommateur final.

/ K M M 7 &;
/ 7 & P 2;

Le taux d'impayés est calculé sur les montants Eau selon la définition.

11.3.2. Nos engagements de qualité de service

La Charte Service Client, des engagements contrélé s

A travers sa Charte Service Client, Veolia Eau s’engage sur la qualité du service rendu a ses clients et
sur sa rapidité d'intervention.

La Charte Service Clients Veolia Eau :

- En cas d'urgence, intervention d'un technicien ap res votre
appel dans les 2 heures en zone urbaine, dans les 4  heures
en zone rurale.

- Les rendez vous fixés avec le client sont tenus d ans une
plage horaire de 2 heures maximum.

- Pour toute question par téléphone sur la qualité de l'eau,
réponse immédiate sur les caractéristiques essentie lles et
au plus tard dans les 24 heures en jour ouvrable si une
recherche technique est nécessaire.

- Pour toute question écrite sur la facture d'eau, réponse

par courrier dans les 8 jours.

- Pour toute demande de branchement neuf, envoi du n
devis dans les 8 jours apres visite des lieux, et r  éalisation
des travaux dans les 15 jours apres acceptation du devis et
obtention des autorisations administratives.

- En cas demménagement, toutes les démarches
d'abonnement peuvent s’effectuer par téléphone, san s avoir
a se déplacer ; fourniture de I'eau au plus tard e jour ouvré
suivant I'appel.

- Pour toute personne ayant des difficultés financi eres,
recherche des solutions, notamment dans le cadre du FSL,
pour éviter une coupure d'eau

Afin de mesurer nos progrés, nous suivons attentivement ces engagements, et en cas de non-respect,
nous remboursons I'équivalent en euros de 10 000 litres d’eau avec un minimum de 23 €.

La qualité du service se mesure également par le respect du délai d’ouverture d’'un branchement pour
un nouvel abonné [P 152.1], délai sur lequel [D 151.0] Veolia Eau s’'est engageé :
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[1.4. L’acces a l'eau

Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,...)
aux clients rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.

En partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons a accueillir et orienter les personnes en
situation de précarité, en recherchant de fagon personnalisée les solutions les plus adaptées pour éviter
les coupures d’eau et faciliter 'accés a I'eau.

Pour les foyers en grande difficulté financiere, nous participons au dispositif Solidarité Eau intégré au
Fonds de Solidarité Logement, dans le cadre d'une convention signée entre Veolia Eau et le
Département.

Dans ce cadre, le nombre de demandes d'abandon de créance recues par le délégataire et les
montants accordés figurent au tableau ci-apres :

F D

Ces éléments permettent a la Collectivité de calculer I'indicateur du décret [P 109.0], en ajoutant a ce
montant ses propres versements et en divisant par le volume vendu.
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Chapitre lll La performance environnementale

l1l.1. La gestion de la ressource

Protection des captages

La mise en place de périmétres de protection et leur surveillance est indispensable a la protection de la
ressource en eau, car c'est un des principaux moyens pour éviter sa contamination par des pollutions
accidentelles ou diffuses. L'indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du
service [P 108.3] (voir définition dans le glossaire du Chapitre V) permet d’apprécier I'avancement de
cette démarche :

Pour chaque installation de production, cet indice se décompose de la fagon suivante :

I 5 1 | !
Lo !

%! & '()*+!

%! & +().1 /0! +
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I11.2. La maitrise des préelevements sur le milieu
naturel

111.2.1. Réduction des pertes en réseau

Réduire les pertes en réseau, c’est agir triplement en faveur du développement durable : en diminuant
les prélevements dans le milieu naturel, en réduisant les rejets aprés usage, en maitrisant les co(ts
pour l'usager sur le pompage, le traitement, le transport et I'assainissement.

Le bon entretien du réseau et des équipements de distribution est un facteur essentiel a cet égard, ainsi
gue les campagnes de recherche de fuites menées a échéances réguliéres.

L’état du patrimoine est apprécié notamment par les 2 indices du tableau suivant, qui sont rapportés a la
longueur du réseau :

I'Indice linéaire des volumes non comptés [P 105.3] qui recense tous les volumes non
comptés; il donne une indication sur la politique de comptage,

Indice linéaire de pertes en réseau [P 106.3] qui reflete le niveau de pertes en réseau,
variable selon le milieu (urbain ou rural).

Le calcul de ces indicateurs est établi sur la base des volumes détaillés au paragraphe «l.1.1 Les
volumes».
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Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant :
797
7 #$
7 B # # # # # #$
7 & #$
7 # # # # # & #$
7 #$
7 #$

11.2.2.

Utilisation de I'eau et rendement

Mesurant la part du volume effectivement utilisé dans le volume introduit dans le réseau, le rendement
de réseau [P 104.3] permet d'apprécier la qualité du réseau et I'efficacité du service de distribution.

A

797:
-1 ? 1;><;&E/<9; E2< => => => %=%|> = > =0
8 J L 11110 #3$
8 Sobrrrrrrrrerrerer e 2 #3$
2 7 Q M4+ ;

Il est a noter que le rendement du réseau recalculé a partir du volume consommé et du volume introduit
mesuré sur une méme période calendaire serait de 80,5 % pour I'exercice.
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111.2.3. Sensibilisation du public
La protection de I'environnement exige l'implication des citoyens — consommateurs. Veolia Eau soutient
des actions pédagogiques pour favoriser I'éco — citoyenneté, en particulier :

actions de sensibilisation des enfants

campagnes en faveur d'un usage raisonné de l'eau et des bons gestes pour
I'environnement

[11.3. La maitrise des impacts de I'exploitation

Optimiser I'utilisation de I'énergie et des produits chimiques de nos activités et mieux gérer nos déchets
répond a un impératif majeur de développement durable, en contribuant a réduire notre impact
environnemental.

111.3.1. Bilan énergie
Réduire notre bilan carbone concerne en premier lieu I'énergie utilisée par les installations du service
(pompage, traitement,..).

Les tableaux ci-dessous présentent de fagon synthétique et par nature d'installation les consommations
d’énergie. Un détail par installation est présenté en Annexe.

797:
J# ! :DF < % %% % %=
&# 9

0

Au-dela des installations techniques, la recherche d’économies d’énergie concerne nos bureaux et
batiments administratifs : bilans énergétiques, campagnes de sensibilisation des employés, optimisation
de l'éclairage par utilisation d’ampoules basse consommation, convention « énergie renouvelable »
avec EDF,...

111.3.2. Optimisation des déplacements

Depuis 2006, le renouvellement du parc automobile s’effectue sur une grille de criteres tres sélectifs
parmi lesquels la consommation / km et le taux de recyclage : a titre indicatif, les nouveaux véhicules
entrés en 2007, toutes catégories confondues, ont une émission moyenne homologuée de 145,6 gCO2/
km, soit 9% de moins que les véhicules entrés en 2005.

Les tournées sur les installations font I'objet d’une recherche de parcours optimisée a l'aide d’outils
embarqués (PICR, PDA) en liaison GPRS avec le site central, permettant notamment la réception
d'ordres d'intervention avec extrait des données cartographiques ou techniques nécessaires a
I'intervention de terrain. Ces outils de mobilité permettent également 'embauche sur site, évitant les
passages systématiques au bureau.

[11.3.3. Gestion des déchets

Notre engagement au service de I'environnement — réduire notre impact polluant et en méme temps
limiter la consommation de ressources naturelles par le recyclage des déchets — passe par le tri et
I'élimination maitrisée des déchets issus de nos activités d’exploitation (produits chimiques résiduels,
déchets de chantier, ...) et de bureau (papier, piles, cartouches d’encre, ...).
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l11.4. La certification environnementale

Certification 1ISO ISO 14001

( 7 (1

Achats éco- responsables

Le développement durable a également été intégré dans nos contrats fournisseurs au méme titre que la
qualité et la technicité des produits. Les fournisseurs s’engagent a appliquer la Charte Achats : respect
des regles éthiques liées au droit du travail, élaboration d’'un systtme de management environnemental
visant a limiter I'impact de son activité sur I'environnement, démarche d’amélioration continue des
produits et des procédures internes et proposition de solutions innovantes.
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Chapitre IV La gestion financiere et patrimoniale

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005,
codifié a l'article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

IV.1. Le Compte Annuel de Résultat de 'Exploitatio  n
de la Délégation (CARE)

Voir ci-apres :
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IV.1.1. Le CARE

Le compte annuel et I'état détaillé des produits figurent ci-aprés. Les modalités retenues pour la
détermination des produits et charges sont présentées en annexe « V.4.1 », et 'avis des Commissaires
aux Comptes en « V.4.2 ».
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IV.1.2. Etat détaillé des produits

L’état suivant détaille les produits figurant sur la premiére ligne du CARE.
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IVV.1.3. Etat des reversements de surtaxe

IV.1.4. Etat des attestations de TVA

Néant
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I\VV.2. Le patrimoine du service

IV.2.1. Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d’acquisitions, de cessions ou de restructuration d’ouvrages financées
par le délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

Au cours de I'exercice écoulé, aucune opération de cette nature n’est intervenue dans le cadre du
contrat

IV.2.2. Inventaire des biens (résume)

L’inventaire au 31 décembre de I'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens
propres de la société y figurant sont ceux, conformément au décret, expressément désignés au contrat
comme biens de reprise.
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K =

(*) le cas échéant propriété des communes membres de la Collectivité

‘H<

77?

(*) compteurs installés sur branchements d'abonnés, a I'exclusion des compteurs de sectorisation

IV.2.3.

Inventaire des biens détaillé

Les ressources

FOl |CESTAS JARRY OLIGOCENE
F02 |CESTAS BOUZET OLIGOCENE
F03 |CESTAS MOUTINE (Réjouit) OLIGOCENE
F04 |CESTAS MAGUICHE OLIGOCENE
FO5 |CESTAS BOIS DU MOULIN OLIGOCENE
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Les forages profonds

COMMUNE CESTAS CESTAS
ADRESSE JAUGE DEP N°109
N°INTERNE 551.0-FO1 551.0-F02
CADASTRE D9 AO
PLANS DU RESEAU H5 Cc8
LAMBERT X 356 310 360 650
Y 273 150 277 710
z 62,00 46,20
B.R.G.M. INDICE 826.8.81 827.1.113
CONSTRUCTION 1999 1966
MISE EN SERVICE 2002 1967
REFECTION 2000
THEORIQUE 200,00 90,00
observé 144,53 65,09
(du sol) 0,00 0,00
niveau statique 19,40 22,37
niveau dynamique 27,99 51,88
aspiration pompe 37,00 58,00
crepine 110,00 70,00
captage H 130,00 75,00
captage B 216,00 100,00
fond 220,00 104,00
OLIGOCENE OLIGOCENE

CESTAS
REJOUIT

551.0-F03
(¢]]
E9

362 720
275 550
60,50
827.1.170
1971
1972

80,00
76,03
0,00
39,47
48,00
61,00
62,40
81,70
127,70

132,00

OLIGOCENE

CESTAS
GAZINET

551.0-F04
AA
B6

358 800
278 480
51,00
827.1.243
1975
1976
1989
100,00
72,44
0,00
19,60
28,20
45,50
70,00
85,00
152,00

160,00

OLIGOCENE

CESTAS
GAILLARDEAU

551.0-F05
BL
E7

360 450
275823
41,00
827.1.256
1986
1987

150,00
130,66
0,00
20,36
28,48
47,50
60,00
80,00
160,00

170,00

OLIGOCENE
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Les réserves

- - RESERVES
RESERVOIRS - .
% % TOTALES - m3
715 JEAT, 7)* 7?7 | 77 " 77 "
st01  [CESTAS BOUZET 1 60 1 60
st02  |CESTAS REJOUIT 1 1000 1 1000
st03_ |CESTAS MAGUICHE 1 1000 1 1000
st04 |CESTAS BOIS DU MOULIN 1 150 1 150
st05 |CESTAS LABIRADE - -
st06  |CESTAS GAZINET (H.S)) - -
st07  |CESTAS JARRY 1 500 1 500
| o | ofl 5 | 2710/ 5 | 2710
1200
|- : %
1000 2- L %
800 A
600 A
400 A
200
== [ |
A & NS < N A
0,\5/ Oo\ \C;e* o°\> QVO @9 &
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Synoptique du réseau
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Liste des stations

St01 CESTAS BOUZET

St 02 CESTAS REJOUIT

St 03 CESTAS MAGUICHE

St04 CESTAS BOIS DU MOULIN
St 05 CESTAS LABIRADE

St 06 CESTAS GAZINET (H.S))
St 07 CESTAS JARRY

Voir fiches descriptives ci-apres :

Descriptif des installations
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St 01 - Bouzet

Voir fiche descriptive ci-apres.
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IDENTIFICATION

[ _Type |

STATION DE PRODUCTION N°interne 1551.0- st 01 Derniére mise a jour 2008
Dates Situation Plans de référence
Construction : 1966 Département |33 - GIRONDE réseau : c7
Mise en service : 1967 Collectivité : |COMMUNE DE CESTAS cadastre : AO
Prise en charge : 1973 Commune : |CESTAS Installations en jouissance temporaire
Dernier renforcement : Situation : Bouzet Code traité : 5510
Abandon : Adresse : DEP n°109 Ensemble technique : 02
-1l - EXHAURES
Point d'eau
ouvrage : FORAGE
nom : BOUZET
traitement : T1
observations :
- 1ll - EQUIPEMENTS
TRAITEMENTS TELESURVEILLANCE
Nombre d'alarmes :
Type Produit utilisé Type Produit utilisé Téléalarme : -
Télégestion : 15
Aération .
Stérilisation Chlore gazeux AUTRES EQUIPEMENTS
-1V - STOCKAGE
bache de reprise
remplissage : E1-T1
capacité en m3: 60 -
cote NGF T.P.enm: 49,00 -
cote NGF radier en m : 46,20 -
cote NGF T.N.enm : 46,20 -
Pompage : P1-P2
observations :
-V - POMPAGE
Pompes
Aspiration S1 S1
Marque : Gourdin Gourdin
Type : LNE 65-250 | LNE 65-250
Débit m3/h: 85,00 85,00
HM.T.m: 65,00 65,00
Puissance Kw : 10,00 10,00
Refoulement : sce Cestas sce Gazinet
Ouvrage pression : ballon ballon
observations :
- VI - RESERVE SURELEVEE
réservoir
remplissage : .
ouvrage : néant
capacité en m3: - -
cote NGF T.P.enm : - -
cote NGF radieren m : - -
cote NGF T.N.enm : - -
hauteur de la tour en m : - -
observations : .
- VIl - ALIMENTATION ELECTRIQUE
Branchement Contrat :
Provenance : | | Distributeur : | EDF Tension: | MT | Tarif : | VMU  |Puissance : | 105
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St 02 — Réjouit / Moutine

Voir fiche descriptive ci-apres.
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IDENTIFICATION

| Type | STATION DE PRODUCTION N°interne 1 551.0- st 02 Derniére mise a jour 2008
Dates Situation Plans de référence
Construction : 1971 Département |33 - GIRONDE réseau : E9
Mise en service : 1972 Collectivité : |COMMUNE DE CESTAS cadastre : Cl
Prise en charge : 1973 Commune : |CESTAS Installations en jouissance temporaire
Dernier renforcement : Situation : Réjouit Code traité : 5510
Abandon : Adresse : Moutine Ensemble technique : 03
-1l - EXHAURES
Point d'eau
ouvrage : FORAGE
nom : MOUTINE
traitement : T1
observations :
- 1ll - EQUIPEMENTS
TRAITEMENTS TELESURVEILLANCE
Nombre d'alarmes :
Type Produit utilisé Type Produit utilisé Téléalarme : -
Télégestion : 18
Stérilisation Chlore gazeux
AUTRES EQUIPEMENTS
-1V - STOCKAGE
bache de reprise
remplissage : E1-T1
capacité en m3: 1000 - -
cote NGF T.P.enm: 61,35 - -
cote NGF radieren m : 59,15 - -
cote NGF T.N.enm : 60,50 - -
Pompage : P1-P2-P3-P4
observations :
-V- POMPAGE
Pompes
Aspiration S1 S1 S1
Marque : Jeumont Jeumont Jeumont
Type : *7 9 *7 9 *7 9
Débit m3/h: 180,00 180,00 180,00
HM.T.m: 54,00 54,00 54,00
Puissance Kw : 45,00 45,00 45,00
Refoulement : sce Cestas sce Cestas sce Cestas
Ouvrage pression : ballon ballon ballon
observations :
- VI - RESERVE SURELEVEE
réservoir
remplissage : néant
ouvrage :
capacité en m3: - -
cote NGF T.P.enm: - -
cote NGF radieren m : - -
cote NGF T.N.enm : - -
hauteur de la tour en m : - -
observations : HS
- VIl - ALIMENTATION ELECTRIQUE
Branchement Contrat :
Provenance : | | Distributeur : | EDF Tension: | MT | Tarif : | VMU  |Puissance : |45-h75-e105
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St 03 - Maguiche

Voir fiche descriptive ci-apres.
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IDENTIFICATION

| Type | STATION DE PRODUCTION N°interne 1 551.0- st 03 Derniére mise a jour 2008
Dates Situation Plans de référence
Construction : 1975 Département |33 - GIRONDE réseau : B6
Mise en service : 1976 Collectivité : |COMMUNE DE CESTAS cadastre : AA
Prise en charge : 1976 Commune : |CESTAS Installations en jouissance temporaire
Dernier renforcement : Situation : Maguiche Code traité : 5510
Abandon : Adresse : Gazinet Ensemble technique : 01
-1 - EXHAURES
Point d'eau
ouvrage : FORAGE
nom : MAGUICHE
traitement : T1
observations :
- 1ll - EQUIPEMENTS
TRAITEMENTS TELESURVEILLANCE
Nombre d'alarmes :
Type Produit utilisé Type Produit utilisé Téléalarme : -
Télégestion : 32
Déferrisation .
Stérilisation Chlore gazeux AUTRES EQUIPEMENTS
-1V - STOCKAGE
bache de reprise
remplissage : E1-T1
capacité en m3: 1000 - -
cote NGF T.P.enm: 54,20 - -
cote NGF radieren m : 49,50 - -
cote NGF T.N.enm : 51,00 - -
Pompage : P1-P2-P3-P4
observations :
-V- POMPAGE
Pompes
Aspiration S1 S1 S1 S1
Marque : KSB KSB KSB KSB
Type : NIR 10/35 NIR 10/35 NIR 10/35 NIR 10/35
Débit m3/h: 120,00 120,00 120,00 120,00
HM.T.m: 90,00 90,00 90,00 90,00
Puissance Kw : 45,00 45,00 45,00 45,00
Refoulement : sce Gazinet sce Gazinet sce Gazinet sce Gazinet
Ouvrage pression : ballon ballon ballon ballon
observations : . .
- VI - RESERVE SURELEVEE
réservoir
remplissage : .
ouvrage : néant
capacité en m3: - - -
cote NGF T.P.enm: - - -
cote NGF radieren m : - - -
cote NGF T.N.enm : - - -
hauteur de la tour en m : - - -
observations : .
- VIl - ALIMENTATION ELECTRIQUE
Branchement Contrat :
Provenance : | | Distributeur : | EDF Tension: | MT | Tarif : | VMU  |Puissance : | 105
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St 04 — Le Bois du Moulin

RESSOURCE O Forage du MOULI!

150 m3/h
|

Chlore gazeu

DESINFECTION

Bache de stockage
200 m3 avec aération

STOCKAGE
DISTRIBUTION
RESEAU
Voir fiche descriptive ci-apres.
Rapport du Délégataire 2008 Page 46 sur 100

Commune de Cestas - Eau



IDENTIFICATION

[ _Type |

STATION DE PRODUCTION N°interne 1 551.0- st 04 Derniére mise a jour 2008
Dates Situation Plans de référence
Construction : 1986 Département |33 - GIRONDE réseau : E7
Mise en service : 1987 Collectivité : |COMMUNE DE CESTAS cadastre : BL
Prise en charge : Commune : |CESTAS Installations en jouissance temporaire
Dernier renforcement : Situation : Moulin a vent Code traité : 5510
Abandon : Adresse : Gaillardeau Ensemble technique : 07
-1l - EXHAURES
Point d'eau
ouvrage : FORAGE
nom : LE MOULIN
traitement : T1
observations :
- 1ll - EQUIPEMENTS
TRAITEMENTS TELESURVEILLANCE
Nombre d'alarmes :
Type Produit utilisé Type Produit utilisé Téléalarme : -
Télégestion : 17
Aération .
Stérilisation Chlore gazeux AUTRES EQUIPEMENTS
-1V - STOCKAGE
bache de reprise
remplissage : E1-T1
capacité en m3: 135 - -
cote NGF T.P.enm: 44,50 - -
cote NGF radieren m : 41,00 - -
cote NGF T.N.enm : 41,00 - -
Pompage : P1-P2-P3-P4-P5
observations :
-V- POMPAGE
Pompes
Aspiration S1 S1 S1 S1
Marque : Guinard Guinard Guinard Guinard
Type : 210-190 T2 | 58-100 T3 | 58-100 T3 | 58-100 T3
Débit m3/h: 200,00 100,00 100,00 100,00
HM.T.m: 57,00 55,00 55,00 55,00
Puissance Kw : 45,50 27,00 27,00 27,00
Refoulement . sce Cestas sce Cestas sce Cestas sce Cestas
Ouvrage pression : ballon ballon ballon ballon
observations :
- VI - RESERVE SURELEVEE
réservoir
remplissage : .
ouvrage : néant
capacité en m3: - - -
cote NGF T.P.enm: - - -
cote NGF radieren m : - - -
cote NGF T.N.enm : - - -
hauteur de la tour en m : - - -
observations : .
- VIl - ALIMENTATION ELECTRIQUE
Branchement Contrat :
Provenance : | | Distributeur : | EDF Tension: | MT | JMU  |Puissance : | 96
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St 05 - Labirade

Station non utilisée

Voir fiche descriptive ci-apres.
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IDENTIFICATION

| Type | STATION DE POMPAGE N°interne 1 551.0- st 05 Derniére mise a jour 2008
Dates Situation Plans de référence
Construction : 1975 Département |33 - GIRONDE réseau : H7
Mise en service : 1975 Collectivité : |COMMUNE DE CESTAS cadastre : DW
Prise en charge : Commune : |CESTAS Installations en jouissance temporaire
Dernier renforcement : Situation : Labirade Code traité : 5510
Abandon : Adresse : Ensemble technique : 04
-1l - EXHAURES
Point d'eau
ouvrage : néant
nom :
traitement :
observations :
- 1ll - EQUIPEMENTS
TRAITEMENTS TELESURVEILLANCE
Nombre d'alarmes :
Type Produit utilisé Type Produit utilisé Téléalarme : -
Télégestion : -

néant

AUTRES EQUIPEMENTS

- IV - STOCKAGE

bache de reprise

remplissage :

capacité en m3: néant - -
cote NGF T.P.enm: - - -
cote NGF radieren m : - - -
cote NGF T.N.enm : - - -
Pompage :
observations :
-V - POMPAGE
Pompes
Aspiration sce Cestas sce Cestas
Marque : Guinard Guinard
Type : GMV 15-3 | GMV 15-3
Débit m3/h: . .
HM.T.m: . .
Puissance Kw : 2,20 2,20
Refoulement : sce Labirade | sce Labirade
Ouvrage pression : ballon ballon

observations :

- VI - RESERVE SURELEVEE

réservoir

remplissage :
ouvrage :
capacité en m3:
cote NGF T.P.enm:
cote NGF radieren m :
cote NGF T.N.enm :
hauteur de la tour en m :
observations :

néant

- VIl - ALIMENTATION ELECTRIQUE

Branchement

Contrat :

Provenance : |

| Distributeur : |

EDF

Tension: | BT

| Tarif : |

simple

|Puissance : | 6
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St 07 - Jarry

Voir fiche descriptive ci-apres.

Rapport du Délégataire 2008 Page 50 sur 100
Commune de Cestas - Eau



IDENTIFICATION

[ _Type |

STATION DE PRODUCTION N°interne 1 551.0- st 07 Derniére mise a jour 2008
Dates Situation Plans de référence
Construction : 199942001 Département |33 - GIRONDE réseau : H5
Mise en service : 2001 Collectivité : [COMMUNE DE CESTAS cadastre : D9
Prise en charge : 2002 Commune : |CESTAS Installations en jouissance temporaire
Dernier renforcement : Situation : Lieu dit Jauge Code traité : 5510
Abandon : Adresse : Départementale 211 Ensemble technique : 05

EXHAURES

Point d'eau
ouvrage : FORAGE
nom : JARRY
traitement : T1
observations :
- 1ll - EQUIPEMENTS
TRAITEMENTS TELESURVEILLANCE
Nombre d'alarmes :
Type Produit utilisé Type Produit utilisé Téléalarme : -
Télégestion : 22
Stérilisation Dioxyde de chlore
Aération dans la bache AUTRES EQUIPEMENTS
-1V - STOCKAGE
bache de reprise
remplissage : El
capacité en m3: 500 -
cote NGF T.P.enm: 65,00 -
cote NGF radieren m : 61,00 -
cote NGF T.N.enm : 61,00 -
Pompage : P1-P2-PS
observations :
-V- POMPAGE
Pompes
Aspiration S1 S1 S1
Marque : KSB KSB KSB
Type : + + +
Débit m3/h: 100,00 100,00 100,00
HM.T.m: 50,00 50,00 50,00
Puissance Kw : 22,00 22,00 22,00
Refoulement : Sce Ouest Sce Ouest Sce Ouest
Ouvrage pression : Ballon
observations : | P.secours
- VI - RESERVE SURELEVEE
réservoir
remplissage : .
ouvrage : néant
capacité en m3: - -
cote NGF T.P.enm: - -
cote NGF radieren m : - -
cote NGF T.N.enm : - -
hauteur de la tour en m : - -
observations :

- VIl - ALIMENTATION ELECTRIQUE

Branchement

Contrat :

Provenance : |

| Distributeur : |

EDF

Tension: |

| Tarif :

| . |Puissance :
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Récapitulatif - télésurveillance

TELEGESTION
INSTALLATIONS AFFERMEES ALARMES
[ | -
| 6! ! I&. : 3)3&
715 | A, | 7 12
st 01 CESTAS BOUZET 1 1 14 1 15
st 02 CESTAS REJOUIT 1 1 17 1 18
st 03 CESTAS MAGUICHE 1 1 31 1 32
st 04 CESTAS BOIS DU MOULIN 1 1 16 1 17
st 05 CESTAS LABIRADE 1 - -
st 06 CESTAS GAZINET (H.S.) HS - -
st 07 CESTAS JARRY 1 1 21 1 22
CESTAS Compt Casayre 1 1 1
CESTAS Compt Ribeyrot 1 1 1
CESTAS Compt Pres Aux Clercs 1 1 1
CESTAS Compt Peyre 1 1 1
CESTAS Compt Choisy 1 1 1
CESTAS Compt Toctoucau 1 1 1
CESTAS Compt Tuillerie (Etern) 1 1 1
CESTAS Compt Tuillerie (PVC) 1 1 1
CESTAS Compt Jarry 1 1 1
| 6 | 14 | 108 5 113
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IV.2.4. Le parc a compteur

Compteurs par type

3B

[ee]

Compteurs par diametre

)*(3,4-.
4 D
15 6 810
20 189
25 ou 30 21
40 39
40/15 -
50
50/20 -
60 27
60/20 -
80 10
80/20 -
100 13
100/25 1
150 5
150/40 -
cpt X -
1105 7 115

Compteurs par année

1551.0

RF

%
%
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IVV.2.5. Situation des biens

Par ce compte rendu, Veolia Eau présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service
délégué, a partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance,
astreinte,...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas
échéant.

Ce compte rendu permet ainsi a la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problémes,
de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont I'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia Eau n'a pas décelé
d'indice négatif, et qui a ce titre n'appellent pas ici de commentaires particuliers, ne figurent pas dans ce
compte rendu.

Les ressources

Le forage de Bouzet
Cet ouvrage est la plus ancienne ressource du service (1966) et comptait un débit de 80 m3/h.

Une réhabilitation du puits a été faite en avril 2000 et on constate depuis une stabilisation du débit aux
alentours de 65 m3/h (voir graphique ci-dessous).

La pompe d’exhaure immergée a été remplacée courant 2006.

Débit moyen en m3/h

#* O #H #H #* H
L

#* H#*

Le forage de Moutine (station de Réjouit)

Réalisé en 1971 cet ouvrage avait un débit de 90 m3/h. Une forte chute de son débit constatée en 1996
et 1997, a amené a démonter le forage et & procéder a une réfection du puits en 1999. Cette
intervention a permis d’augmenter son débit, qui s’est stabilisé depuis aux environs de 70 m3/h (voir
graphique ci-dessous).

Un renouvellement complet des équipements hydrauliques a été réalisé en 2006 (pompe d’exhaure,
colonne de refoulement et téte de forage).

Débit moyen en m3/h

,‘__/\./“—/A\o

* W W K H B B K

R0

Le forage de Maguiche
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Réalisé en 1977 cet ouvrage dont le débit d’origine était de 100 m3/h ne pose pas de probléeme de
fonctionnement. Aprés un passage sous la barre des 70 m3/h en 2000, son débit s’est stabilisé depuis
entre 80 et 90 m3/h.

En 2007 son débit a été réglé a 70 m3/h pour la phase de démarrage du nouveau systéeme de
déferrisation. Courant 2008, son débit a été rajusté aux environs de 90 m3/h (voir graphique ci-
dessous).

Débit moyen en m3/h

O K W OH W OH o® oW F

I

Le forage Bois du Moulin
Réalisé en 1986, le débit de cet ouvrage était de 140 m3/h.

Un renouvellement complet des équipements hydrauliques a été réalisé en 2006 (pompe d’exhaure,
colonne de refoulement et téte de forage).

On a constaté en 2008 une chute de son débit. Une surveillance est en cours (voir graphique ci-
dessous).

Débit moyen en m3/h

**

EEE T

Le forage de Jarry

Ce forage est le plus récent du service. Construit en 1999, il a été mis en service en 2002. Son débit est
de 200 m3/h. Son débit d’exploitation a été volontairement réduit & 170 m3/h en 2003 et aux alentours
de 140 m3/h depuis 2004 (voir le graphique ci-dessous).

Débit moyen en m3/h
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Les volumes prélevés

Le tableau et le graphique ci-apres montrent la répartition des volumes prélevés, par ouvrage, pendant
'année :

NOM 1° 2° 3° 4° TOTAL
trimestre trimestre trimestre trimestre m3
JARRY 69 538 73 174 78 878 70 005 291 595
BOUZET 82702 97 033 92132 78 177 350 044
MOUTINE 32682 29 879 45 335 33499 141 395
MAGUICHE 25773 23927 47 509 43 158 140 367
MOULIN A VENT 110 764 115742 121 619 97 052 445 177
TOTAL 321 459 339 755 385473 321 891 1368578
+ % A )
e g > M A
¥ D *\b‘ q.fb( /\9

*

D
)

Le niveau des nappes

Conformément aux souhaits de la collectivité, les mesures de niveau des forages sont réalisées deux
fois par an.

Les réserves

Les réservoirs du service font I'objet annuellement, d’'une vidange pour une inspection, un nettoyage
complet et une stérilisation.

Le tableau ci-dessous donne les dates de ces entretiens pour I'année écoulée.

70 )47, 7)* 2,.-(36 28&3, 28&3,
% 7 B# 7 B#
o !
Rs 01 |CESTAS MAGUICHE BACHE DE REPRISE 1000 21/06/2007 02/10/2008
Rs 02 |CESTAS BOUZET BACHE DE REPRISE 60 22/12/2007 29/09/2008
Rs 03 |CESTAS REJOUIT BACHE DE REPRISE 1000 17/10/2007 26/02/2009
Rs 04 |CESTAS BOIS DU MOULIN BACHE DE REPRISE 150 12/07/2007 29/09/2008
Rs 05 |CESTAS JARRY BACHE DE REPRISE 500 15/10/2007 30/09/2008
TOTAL des interventions (année n) | 2710 | 5 5
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Les stations de production

La station de Bouzet

Cette station est ancienne et ses équipements étaient vétustes. En conséquence, d'importants travaux
de rénovation de la station ont été réalisés depuis 2000.

Aprés la réfection du forage en 2000, le délégataire a effectué le
renouvellement les deux ballons anti-bélier de 300 litres chacun
en 2002, une réfection de l'armoire électrique en 2003, une
réhabilitation de la pompe de reprise du secteur sud (Cestas
Centre) en 2004, le remplacement du systéme de chloration en
2005, de la pompe dexhaure du forage en 2006, de I'échelle
d’accés a la bache et de la crinoline en 2007.

L'échelle intérieure de la bache et le poste transfo ont été
renouvelés en 2008.

Par ailleurs, une fuite s’est déclarée en octobre 2008 sur la conduite de distribution de la station en DN
200. Pendant les travaux de réparation, I'usine LU a subi un manque d’'eau.

Station de Réjouit

Un renouvellement complet des équipements
hydrauliques du forage a été réalisé en 2006 (pompe
d'exhaure, colonne de refoulement et téte de forage).
En 2006, le délégataire a renouvelé le chlorométre et le
transformateur de 160 KVA.

Un incident survenu courant 2008 a nécessité le
remplacement les variateurs de vitesse des pompes
avec le capteur analogique.

Par ailleurs, les services techniques de la mairie ont réalisé en 2008 un aménagement pour la
récupération des eaux de vidange dans le réseau d’eaux pluviales.

Station de Maguiche

En 2005 et 2006 le délégataire a effectué une réfection compléte
des équipements du forage.

L'aménagement de la porte d'entrée de la station a été réalisé en
2006.

Le délégataire a entrepris le financement et la rénovation de la

station de déferrisation, ainsi que son automatisation. Les travaux

de renouvellement du déferriseur ont eu lieu au ler semestre 2007

et I'optimisation du déferriseur s’est poursuivie au second semestre.
L’armoire électrique a également été refaite entierement.

Un incident survenu courant 2008 a nécessité une réfection de la pompe de reprise n, le
remplacement de son variateur de vitesse. Suite a un autre incident sur la chloration, le délégataire a
remplacé le systeme de stérilisation au chlore gazeux.

Station du Bois du Moulin

La commune a réalisé en 2004 une réfection compléte de
la bache de reprise avec I'étanchéité interne et les
enduits externes.

En 2006, le délégataire a procédé au renouvellement
complet des équipements hydrauliques du forage (pompe
d’exhaure, colonne de refoulement et téte de forage) ainsi
gu'au remplacement des conduites de refoulement de
l'intérieur de la bache d’eau traitée par des tuyaux neufs
en inox. Le chlorométre a été remplacé en 2007.
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La station a fonctionné correctement en 2008 et n’a pas connu d’incident notable.

Station de Jarry

Cette station est récente. Elle fonctionne correctement et ne pose
pas de probleme particulier.

La paroi extérieure de la bache de reprise avait été taguée. La
mairie a réalisé la réfection de la peinture courant 2006.

Une panne est survenue courant 2008 sur le systeme de
stérilisation. Le délégataire a effectué une réfection compléte des
équipements de dioxyde de chlore.

Station de Labirade

Hors service.

Evolution de la demande

Le graphique ci-dessous montre I'évolution du volume distribué moyen en m3/Jour sur les 3 derniéres
années :

6000

- /\X\
4000

e T —

3000

f it

2000

1000

Dans un souci d’amélioration du rendement du réseau, les volumes distribués sont suivis en
permanence.

L’évolution de la demande est en partie fonction de la météo. Le graphique ci-dessous montre le taux de
pluviométrie en mm pour chaque mois de I'année.

2008
160,0

140,0 1

120,0

100,0
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Le réseau :

Le délégataire poursuit sa campagne de renouvellement du parc a
compteurs. 692 compteurs client ont ainsi été remplacés en 2007, et
390 en 2008 soit plus de 15% de I'ensemble du parc sur 2 exercices.

Le renouvellement de la canalisation des rues St Exupery et
Brémontier a été lancé en 2008. Il sera achevé courant 2009.

Dans le cadre des entretiens courants du réseau, le délégataire a

effectué la mise a niveau de 28 bouches a clé plus 135 autres

financées par la commune, la vérification de 90 vannes de

sectionnement et de purge. Il a également renouvelé 4 branchements
particuliers, 1 vanne de sectionnement DN 100, et 6 bouches a clé.

Le maintien de la qualité de I'eau a nécessité dans I'année 20 opérations de purge en divers points du
réseau.

Le rendement du réseau est satisfaisant depuis plusieurs années. Le pourcentage de pertes est en
Iégére baisse depuis 3 années consécutives. Il se situe en général entre 10 et 20% (voir le graphique ci-
apres).

& SN K & & o K &
Ny s & & &5 & & &

Globalement, dans l'année, 158 fuites ont été découvertes sur I'ensemble du réseau et réparées
aussitot, dont 47 sur canalisation, 35 sur des branchements particuliers, et 76 sur compteurs clients.

La télésurveillance

La télégestion :

La commune a demandé au délégataire de financer les aménagements
de télésurveillance. Les travaux ont été achevés en 2005 et mis en
service en 2006.

Chacune des installations de la collectivité posseéde désormais un
systeme de télégestion. Ces équipements permettent un meilleur suivi
du fonctionnement de la production et de la distribution, et une
amélioration des délais d’intervention. Le systeme est raccordé au PC du centre Gironde-Landes.

La mise en sécurité des ouvrages :

La protection des installations de production et de distribution a été également réalisée, dans le cadre
du plan « vigipirate », par I'équipement de téléalarmes anti-intrusion.

La sectorisation :

Le délégataire a également réalisé les aménagements de sectorisation du réseau a l'aide des
équipements de télégestion, dans le but de réaliser aisément des bilans de la distribution avec suivi en
temps réel par secteur. Ces équipements facilitent la réactivité pour détecter les fuites, la recherche de
pertes par une pré-localisation et la prévention d’éventuelles dégradations du rendement du réseau.
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Secteur

Secteur Secteur
GAZINET CESTAS-BOURG / CHOISY
\/ Secteur

MOUTINE

Secteur
JAUGE
Secteur

PIERROTON

La cartographie

La commune a fait digitaliser son cadastre et a cédé une copie de la base au délégataire. Ceci a permis
la mise en place sur le centre Gironde-Landes d'une cartographie informatique, avec la saisie des

réseaux d’eau potable, d'assainissement et d’eaux pluviales.

Situation administrative des ouvrages

Un contrble des périmétres de protection a été fait en 2008 par la DDASS sur les stations de Bouzet et
Bois du Moulin. Un rapport a été rédigé et communiqué a la mairie et au délégataire, avec une liste des

travaux a entreprendre.
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ARRETES PREFECTORAUX
POINTS D'EAU o -
2,()3,3)7 2, (-, ,"*73
i< i<
7! 7)* )**47, (! 1 [+* ? %9 %9@ %9 !

M M
| &> JARRY 2+%!09 220,00 11 99 | ‘ 99 | | 200 2 000 130 000
| &> BOUZET 2+%!09 104,00] 11 99 % | ‘ 99 | | 50 1 000 310 000
| &> MOUTINE 2+%!09 132,00| 11 99 % | | 99 | | 75 1 500 110 000
| &> MAGUICHE 2+%!09 160,00| 11 99 | | 99 | | 100 2 400 450 000
| &> BOIS DU MOULIN 2+%!09 170,00| 11 99 % | | 99 | | 100 2 000

e [
0 #

Propositions d’amélioration du service

La station de Maguiche :

L'installation d'un décanteur des eaux de lavage des filtres permettrait de traiter ces eaux
(principalement en diminuant leur coloration rouge) avant leur rejet dans le milieu naturel (fossé eaux
pluviales).

La station de Bouzet :
Elle est actuellement la seule a ne pas étre équipée de pompes a vitesse variable. Cet équipement
contribuerait a fiabiliser la distribution.

La station de Rejouit-Moutine :

Rien a signaler.

La station Bois du Moulin :

L'acceés a la station de Moulin a vent se fait par un chemin carrossable, peu pratique pour les camions.
faudrait prévoir un aménagement.

Insuffisance de capacité
Sans objet

Santé et sécurité au travail

Conformément au décret n°2001-1016 portant créatio n d’'un document relatif a I'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail, le document
unique qui regroupe les évaluations des risques Santé et Sécurité au travail pour I'ensemble des sites
de la collectivité a été mis a jour. Ce document met en évidence les risques significatifs et critiques afin
de définir et de mettre en ceuvre les mesures de prévention. Les aménagements a prévoir sur les
installations afin de sécuriser le personnel intervenant sur les différents sites sont les suivants :

L’échelle pour descendre dans la bache de la station de Réjouit est sans crinoline et les
chevilles sont corrodées.

Sur la station de Réjouit, le déchargement des bouteilles de chlore gazeux est délicat : il faudrait
couler une dalle en béton.

Conformité de I'eau
L'eau distribuée présente les caractéristiques suivantes :
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aucune trace de pesticides,

taux de nitrates tres faible,

eau peu calcaire a calcaire,

un taux d’aluminium trés faible.

Un taux de fluor suffisamment faible pour conseiller un apport complémentaire en fluor
pour la prévention de la carie dentaire.

Le bilan du contréle sanitaire et de l'autosurveillance du délégataire permet de conclure que l'eau
distribuée est conforme a 100 % aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique fixées par la
réglementation en vigueur pour les prélevements effectués sur les stations de traitement et le réseau de
distribution.

Sur la station de Maguiche, les préléevements contiennent en moyenne une teneur en manganese
Iégérement supérieure a la référence de qualité, fixée a 50 pug/L. Des adaptations simples de la station
de traitement peuvent éventuellement permettre de réduire ce taux.

Des plaintes des abonnés ont été regues par le délégataire courant 2008 concernant le godt de 'eau
(goGt de chlore). Des réglages sur les stations de traitement ont été faits a la fin de I'année.

Adéquation des capacités aux besoins

Une bonne connaissance de la pression de la demande et de son évolution est un axe essentiel de la
politique de gestion durable de la ressource en eau.

797:
2 D MJ; &#$
8 K : MJ; #$
8 J :MJ ; #$
2 B<:; #3$
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IV.2.6. Gestion durable du patrimoine

La qualité des informations disponibles sur le réseau et la planification du renouvellement sont des
facteurs clé pour une politique patrimoniale efficace et pérenne. L'indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux [P 103.2] (voir définition dans le glossaire du « Chapitre V ») mesure
'avancement de cette démarche :

Le tableau suivant permet a la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux
d’eau potable [P 107.2] , en ajoutant aux valeurs de la 2°™ ligne les linéaires renouvelés sous sa
maitrise d’ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau :

5 < T
5 < D
5 < <

Est prévu pour 2009 le secteur du lotissement Brémontier en amiante-ciment (renouvellement par des
canalisations en PVC et des branchements en polyéthylene).
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IVV.3. Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des
programmes d’investissements et de renouvellement a la charge du délégataire, et d’assurer le suivi
des fonds contractuels d’investissements...

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée en
annexe « V.4.1 Les modalités d’'établissement du CARE ».

IV.3.1. Dépenses d’investissement et de

renouvellement

IV.3.2. Dépenses relevant d'un fonds de

ELECTROMECANIQUE

1 . 23 - /

Station Réjouit Moutine $%& ' §
Station Le Moulin
Station Maguiche % %$%
Station Bouzet & ('$
Station Jarry & &'
3)3& ,,3-)* &7 G4, (+)H#+&
RESEAU - DIVERS RESEAU - BRANCHEMENTS
1 . 23 - /
Divers réseau
3)3& -,..&4:2"-.-.8&84: [-&7 1,*73. B
INVESTISSEMENTS
14
Investissements contractuels
3)3& 7",.3..*73.
COMPTEURS CLIENTELE
404 1
Parc compteurs )
3)3& )*3,4-. ,73,,
TOTAL I+ )#+&

renouvellement

Sans objet
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IV.4. Les engagements a incidences financieres

Conformément aux préconisations de I'Ordre des Experts Comptables, il s'agit des « engagements
significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires a la continuité du service, existant a la fin de la période
objet du rapport, et qui a la fois devraient se continuer au-dela du terme normal de la convention de
délégation et étre repris par I'exploitant futur ».

Faute de projections suffisamment pertinentes sur la situation exacte en fin de contrat, les informations
fournies ont une nature qualitative, mais chaque fois que possible, les engagements seront précisés a
proximité de I'’échéance, dans le rapport annuel ou le cas échéant dans un autre document établi a cet
effet.

IV.4.1. Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent étre anticipés par la Collectivité qui pourra étre amenée, le
cas échéant, a mettre en place des financements temporaires pour rembourser le délégataire sortant.

Régularisations de TVA

A l'expiration du contrat de délégation, aucune régularisation de TVA, au titre des immobilisations du
service affermé et dont la récupération a été opérée par le mécanisme du transfert du droit & déduction
visé aux articles 216 bis et suivants de I'annexe Il au CGI, n'est a prévoir dés lors que I'activité est
reprise par une personne redevable de la TVA® Le cédant et le bénéficiaire sont seulement astreints a
une obligation de déclaration respective du montant total HT de la transmission.

Lorsque I'activité est reprise par une personne non redevable de la TVA? le délégataire sortant reste
tenu par les dispositions de l'article 210 de I'annexe Il au CGI. Il peut donc étre amené a reverser au
Trésor Public une fraction de la TVA ayant grevé lesdites immobilisations. La Collectivité doit reverser
au délégataire le montant de cette régularisation mais peut, simultanément, faire valoir ses droits au
remboursement correspondant auprés du Fonds de Compensation de la TVA.

Sort des biens de retour

Les biens de retour listés a linventaire détaillé ci avant seront remis gratuitement a la Collectivité a
I'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat

Sort des biens de reprise

Les biens de reprise listés a l'inventaire détaillé ci avant seront, si elle le souhaite, remis a la Collectivité
a I'’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Remargue : Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, le délégataire utilise
dans le cadre de sa liberté de gestion certains biens et prestations ; le cas échéant, sur demande de la
Collectivité et selon des conditions a déterminer, les parties pourront convenir de leur mise a disposition
aupres du nouvel exploitant.

Consommations non relevées et recouvrement des
sommes dues au délégataire a la fin du contrat

Différentes modalités pratiques liées a la facturation et au recouvrement devront étre arrétées
conjointement entre la Collectivité et son délégataire pour permettre a celui-ci d’encaisser normalement
'ensemble des sommes qui lui resteront dues par les usagers aprés la fin du contrat (volumes
consommés mais non encore relevés a cette date, encours clients,...).

2 conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du CGI précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20
Mars 2006

% e qui est le cas d'une Collectivité reprenant en régie directe sans opter pour la TVA un service d'eau de moins de 3000
habitants ou un service d’assainissement
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En outre, dans la mesure ou les surtaxes sont reversées a la Collectivité sur la base des montants
facturés aux usagers et non pas des montants effectivement encaissés par le délégataire, des
régularisations seront a prévoir a ce titre en faveur de ce dernier.

Mainlevée des garanties

Le cautionnement / la garantie a premiére demande constitué(é) en application du contrat au bénéfice
de la Collectivité sera libéré(e) dans les conditions prévues au contrat.

Des modalités pratiques de libération du cautionnement / de la garantie a premiére demande devront
étre arrétées conjointement entre la Collectivité et le délégataire en temps utile avant la fin du contrat.

Dépots de garantie

Sous réserve des évolutions législatives ou d’'un accord contraire des parties, les dépbts de garantie
seront restitués par le délégataire aux abonnés concernés sur la derniére facture émise par déduction
des sommes restant dues.

Dispositions de fin de contrat relatives au progra mme
d’'investissements en premier établissement [ et /ou ] au
renouvellement

Le contrat a institué des dispositions spécifiques susceptibles de générer des flux financiers en fin de
contrat. Les éléments précis de suivi de ces obligations sont fournis dans la partie « Investissements du
service» du présent chapitre.

IVV.4.2. Dispositions applicables au personnel

Concernant les engagements en matiere de personnel, il convient d'analyser et d'appliquer les
dispositions de nature légale, contractuelle ou conventionnelle indiscutablement applicables, en se
projetant au terme normal du contrat conformément aux préconisations de I'Ordre des Experts
Comptables.

Ces engagements présentent de fortes spécificités :
ils évoluent largement au fil du temps, au gré des évolutions de carriere, des aléas de la vie
privée des agents et des choix d’organisation du délégataire,
ils sont soumis a des impératifs de protection des données personnelles,
ils dépendent, au plan juridique, des futurs choix d’organisation que retiendra la Collectivité
ils sont enfin soumis a une jurisprudence fluctuante.

Convention collective

Les salariés de l'entité bénéficient de la Convention Collective Nationale des entreprises des services
d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 (CCN), d'accords collectifs spécifiques en fonction de leur
entreprise de rattachement (VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux) , ainsi que d'accords
conclus dans le cadre de I'Unité Economique et Sociale " VEOLIA EAU - Générale des Eaux " et qui
concernent notamment : I'intéressement et la participation , la protection sociale (mutuelle / prévoyance)
ou encore I'harmonisation des régimes de retraites complémentaires des sociétés de 'UES.

Principaux impacts en fin de contrat de Ia
Convention collective

Lorsque les conditions d’application de I'article L.1224-1 (ex L.122-12) du code du travail sont réunies”,
le transfert de personnel est opposable a tous, employeurs (publics ou privés) et salariés.

L'applicabilité de l'art L 1224-1 dépend des situations de fait au regard des criteres jurisprudentiels en cours et
reste soumise a l'appréciation souveraine des tribunaux. On peut rappeler a titre d'information que, a ce jour, pour
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Sinon, les dispositions relatives aux modalités de transfert des contrats de travail sont régies par les
articles 2.5.2 et 2.5.4 de la Convention Collective Nationale (CCN) visée ci avant’.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux entreprises adhérentes a la FP2E (ex SPDE),
signataires de la CCN. En revanche pour les entreprises non adhérentes a la FP2E, les dispositions de
I'article 2.5.2 ne leur sont pas opposables.

Lorsque l'article L.1224-1 est applicable, la loi ne prévoit pas de modalités particulieres d'application ; il
est recommandé dans ce cas de proposer au sortant ou a l'entrant d'appliquer volontairement les
modalités pratiques prévues par l'article 2.5.2 de la CCN a titre de guide méthodologique.

Pour les cas ou ni l'article L.1224-1, ni l'article 2.5.2 de la CCN ne s'appliquent, les parties peuvent
également convenir d'opter pour une application volontaire des modalités de transfert prévues par
l'article 2.5.2 de la CCN.

Il conviendra donc en temps utile de convenir avec la Collectivité de I'applicabilité de ces différentes
dispositions.

Autres dispositions légales indiscutablement
applicables
jurisprudence sur l'article L.1224-1

maintien des accords collectifs applicables au personnel transféré en application de l'article
L.1224-1 jusqu'a I'entrée en vigueur d'un nouveau texte et dans la limite d'un an (L 132-8
alinéa 7 du code du travail). Au dela, et a défaut de la conclusion d'un accord collectif
d'adaptation chez l'entrant, il y aura maintien des avantages individuels acquis en
application des accords en vigueur chez le sortant avant le transfert.

Effectif transférable en fin de contrat et masse
salariale afférente

La liste des agents® susceptibles d’étre concernés par un éventuel transfert en fin de contrat peut varier
sensiblement en cours d’exécution (mutations, turn-over, changements d’organisation du délégataire,
mais aussi événements de la vie personnelle des salariés...). A titre indicatif, a I'approche de la fin du
contrat, un calcul de I'effectif transférable au sens de la CCN sera communiqué a la Collectivité, ainsi
gu’une estimation de la masse salariale afférente.

Cas particulier du passage en Régie

Il est ici renvoyé aux dispositions légales et réglementaires concernant les divers cas possibles : Service
Public Administratif ou Service Public Industriel et Commercial (SPIC), Régie directe ou Régie a
personnalité morale utilisant des personnels de statuts divers,...

IV.4.3. Autres dispositions

Les moyens mis en ceuvre par le délégataire pour exécuter les missions qui lui sont confiées sont
présentés au Chapitre V du présent rapport.

qu'il y ait application de l'art L 122.12, il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome,
conservant son identité, dont I'activité est poursuivie ou reprise.

Dans toutes les situations ou L 1224-1 ne s'applique pas, il conviendra de s'assurer de l'accord formel du
personnel concerné par le transfert.

Certaines informations utiles ont un caractéere confidentiel et n'ont pas a figurer dans le rapport annuel qui est un
document public. Elles pourront étre fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément a
l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.
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Chapitre V. Les Annexes

V.1. Le glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de I'arrété du 2 mai 2007 et de la circulaire
n°L2/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles a la compréhension du document.

Abonnement : L'abonnement désigne le contrat qui lie 'abonné a l'opérateur pour la prestation du
service de I'eau ou de I'assainissement conformément au réglement du service. Il y a un abonnement
pour chaque point d’accés au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui
dessert I'abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 20 08).
Pour Veolia, a chaque abonnement correspond un client distinct : le nombre d’abonnements est égal au
nombre de clients.

Abonné domestique ou assimilé : les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont
redevables a I'agence de I'eau au titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances
sont percues par I'organisme chargé de I'encaissement des factures émises pour la fourniture du
service puis reversées a I'agence de I'eau. (circulaire n°12/DE du 28 avril 2008)

Capacité de production : v olume qui peut étre produit par toutes les installations de production pour
un fonctionnement journalier de 20 heures chacune (unité : m*jour)

Certification ISO 14 001 : attestation fournie par un organisme indépendant qui valide la démarche
environnementale effectuée par le délégataire

Certification ISO 9001 (2000) : attestation fournie par un organisme indépendant qui valide la
démarche assurance qualité effectuée par le délégataire

Client (abonné) : personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprées de
I'opérateur du service public (par exemple service de I'eau, de I'assainissement, etc..). Le client est par
définition desservi par l'opérateur. Il peut étre titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux
géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour
distinguer les services, on distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients
assainissement non collectif. Le client perd sa qualité d’abonné a un point de service donné lorsque le
service n'est plus délivré a ce point de service, quelque soit sa situation vis-a-vis de la facturation (il
n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore étre soldé). (cf. circulaire n°12/DE du 28 av ril
2008). Pour Veolia, un client correspond a un abonnement : le nombre de clients est égal au nombre
d’abonnements.

Consommation domestique unitaire : consommation annuelle des clients particuliers domestiques
divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients particuliers domestiques
(unité : m®/client/an)

Consommation globale unitaire :  consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la
période de consommation et par le nombre de clients (unité : m3/client/an)

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et
taux de respect de ce délai: Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage
le service pour ouvrir un branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service
un branchement existant. Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes
d’ouverture d’'un branchement pour lesquels le délai est respecté. (arrété du 2 mai 2007)

Développement durable : défini en 1987 comme « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ». Cela suppose
un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable,
tout en reposant sur une nouvelle forme de gouvernance qui encourage la mobilisation et la participation
de tous les acteurs de la société civile au processus de décision.
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Eau souterraine influencée : eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une
turbidité périodique importante et supérieure a 2 NFU

Habitants : population INSEE des communes desservies aprés correction en cas de couverture
partielle d’'une commune. Dans le présent document, cette population est présentée avec double
compte a partir de I'année 2007 incluse. Le terme « total majoré » signifie qu’est prise en compte la
population fictive, authentifiée annuellement par arrété ministériel et publiée par I'INSEE.

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point: méthode d’identification et de hiérarchisation des
risques utilisée dans I'agroalimentaire

Indice d’avancement de la protection de la ressourc e en eau : la valeur de cet indice est comprise
entre 0 et 100 %, avec le bareme suivant :

0 % : aucune action ;

20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;

40 % : avis de I'hydrogéologue rendu ;

50 % : dossier déposé en préfecture

60 % : arrété préfectoral ;

80 % : arrété préfectoral complétement mis en ceuvre (terrains acquis, servitudes mises en
place, travaux terminés) ;

100 % : arrété préfectoral complétement mis en ceuvre (comme ci-dessus), et mise en place
d’une procédure de suivi de I'application de I'arrété.

En cas d'achat d'eau a d'autres services publics d'eau potable par le service ou de ressources
multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant
compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés a d'autres services publics d’eau potable.
(arrété du 2 mai 2007)

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d  es réseaux d’eau potable : la valeur de cet
indice est comprise entre 0 et 100, avec le baréme suivant :

0 point : absence de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du
réseau de desserte

10 points : existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau
de desserte

20 points : mise a jour du plan au moins annuelle

Les 20 points ci-dessus doivent étre obtenus avant que le service puisse bénéficier des points
supplémentaires suivants :

+ 10 : informations structurelles complétes sur chaque troncon (diamétre, matériau)
+ 10 : connaissance pour chaque troncon de I'dge des canalisations

+ 10 : localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses,
compteurs de sectorisation...) et des servitudes

+ 10 : localisation des branchements sur la base du plan cadastral

+ 10: localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de
renouvellement)

+ 10: existence et mise en ceuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des
branchements

+ 10 : existence d’'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé
assorti d’'un estimatif portant sur au moins 3 ans)

+ 10 : mise en ceuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations.

Les grands ouvrages — réservoir, stations de traitement, pompages... — ne sont pas pris en compte pour
le calcul de cet indice. (arrété du 2 mai 2007)

Indice linéaire de pertes en réseau : lindice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu
dans les réseaux par jour et par kilomeétre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est
calculée par difféerence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est
exprimé en m%km/jour. (arrété du 2 mai 2007)

Indice linéaire des volumes non comptés  : lindice linéaire des volumes non comptés est égal au
volume journalier non compté par kilomeétre de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non
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compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. L'indice est
exprimé en m*km/jour. (arrété du 2 mai 2007)

Parties prenantes : acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation,
comme un service d’eau ou d’assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société
civile, pouvoirs publics ...

Prélevement : un prélevement correspond a I'opération permettant de constituer un ou plusieurs
échantillons cohérents (un échantillon par laboratoire) a un instant donné (ou durant une période
donnée) et a un endroit donné (1 prélevement = n échantillons pour n laboratoires). (circulaire n°12/ DE
du 28 avril 2008)

Rendement du réseau de distribution  : le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre,
d’'une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus a d'autres services publics
d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des volumes achetés a d'autres services
publics d’eau potable. Le volume consommateurs sans comptage et le volume de service du réseau
sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est
exprimé en pourcentage. (arrété du 2 mai 2007)

Réseau de desserte: Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes)
acheminant de maniére gravitaire ou sous pression I'eau potable issue des unités de potabilisation
jusqu’aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les
bornes incendie, d’'arrosage, de nettoyage...) et jusqu'aux points de livraison d’eau en gros. Il est
constitué de réservoirs, d'équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de
distribution mais ne comprend pas les branchements. (circulaire n°12/DE du 28 avril 2008)

Réseau de distribution : Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus
et des conduites de branchements. (circulaire n°12 /DE du 28 avril 2008)

Résultat d’analyse : on appelle résultat d’analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramétre.
Ainsi pour un prélévement effectué, il y a plusieurs résultats d’analyse (1 résultat par paramétre).

Taux d'impayés : il correspond au taux d'impayés au 31/12 de I'année N sur les factures émises au
titre de I'année N-1.

Le montant facturé au titre de I'année N-1 comprend I'ensemble de la facture, y compris les redevances
prélevement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée a ces postes. Pour une
facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part
« eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de
travaux divers. (arrété du 2 mai 2007)

Taux d’occurrence des interruptions du service non programmées : nombre de coupures d'eau,
par millier d’abonnés, survenues au cours de I'année pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas
été informés a 'avance. Les interruptions programmées sont celles qui sont annoncées au moins 24h a
l'avance.

Les périodes d’alimentation par une eau non conforme au regard des normes de potabilité ne sont pas
comptées comme des interruptions. Les coupures de l'alimentation en eau liées a des probléemes
qualitatifs sont prises en compte.

Les coupures chez I'abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ou pour non paiement
des factures ne sont pas prises en compte. (arrété du 2 mai 2007)

Taux de clients mensualisés :  pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un reglement
mensuel par prélévement bancaire.

Taux de clients prélevés : pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un reglement des
factures par prélevement bancaire.

Taux de conformité aux parameétres microbiologiques

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j :
pourcentage des préléevements aux fins d’analyses microbiologiques jugés conformes selon la
réglementation en vigueur. Les prélevements considérés sont :

0 ceux réalisés par la DDASS dans le cadre du Contréle Sanitaire en application de
'arrété du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélévements et d’analyses du
contrdle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application
des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
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0 et le cas échéant ceux réalisés par I'opérateur dans le cadre de sa surveillance
lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrdle Sanitaire dans le cadre de I'arrété du
21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux
destinées a la consommation humaine dans le cadre du contréle sanitaire, pris en
application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m®j :
nombre de prélévements aux fins d’analyses microbiologiques effectués dans I'année et parmi
ceux-ci nombre de prélevements non conformes

Taux de conformité aux paramétres physico-chimiques

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j :
pourcentage des prélevements aux fins d’analyses physico-chimiques jugés conformes selon la
réglementation en vigueur. Les prélévements considérés sont :

0 ceux réalisés par la DDASS dans le cadre du Contréle Sanitaire en application de
larrété du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélévements et d’analyses du
contrdle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application
des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

0 et le cas échéant ceux réalisés par I'opérateur dans le cadre de sa surveillance
lorsque celle-ci se substitue en partie au Contr6le Sanitaire dans le cadre de 'arrété du
21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux
destinées a la consommation humaine dans le cadre du contréle sanitaire, pris en
application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m¥j :
nombre de prélevements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques effectués dans I'année
et parmi ceux-ci nombre de préléevements non conformes

Taux de mutation (demandes d’abonnement) :  nombre de demandes d’abonnement (mouvement de
clients) rapporté au nombre total de clients, exprimé en pour cent.

Taux de réclamations : ces réclamations peuvent étre recues par I'opérateur ou directement par la
collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est a mettre en ceuvre.

Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par
1 000.

Sont prises en compte les réclamations relatives a des écarts ou des non-conformités vis-a-vis
d’engagements contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du réglement de service,
ou vis-a-vis de la réglementation, a I'exception de celles relatives au niveau de prix. (arrété du 2 mai
2007).

Pour Veolia Eau cet indicateur est élaboré au niveau du périmétre du Centre d’Exploitation sur la base
des réclamations recueillies par voie écrite et analysées dans le cadre de la certification 1SO 9001
(2000). Seules les réclamations qui sont du domaine de responsabilité du service sont retenues.

Volume acheté en gros (ou acheté a d'autres service s d’eau potable) : le volume acheté en gros
est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au

volume importé (circulaire n°12/DE du 28 avril 200 8).

Volume comptabilisé : le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des
abonnés (circulaire n°12/DE du 28 avril 2008). Ce volume n’inclut pas le volume vendu en gros.

Volume consommateurs sans comptage :  le volume consommateurs sans comptage est le volume
utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation. (circulaire n°12/DE du 28 avril 2008)

Volume consommé autorisé :  Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé
(issu des campagnes de relevés de I'exercice), du volume consommateurs sans comptage (défense
incendie, arrosage public, ...) et des volumes de service du réseau (purges, vidanges de biefs,
nettoyage des réservoirs,...). Il est ramené a 365 jours par un calcul prorata temporis sur la part
comptabilisée, en fonction du nombre de semaines de consommation. (circulaire n°12/DE du 28 avril

2008).

Volume de service du réseau : le volume de service du réseau est le volume utilisé pour I'exploitation
du réseau de distribution (circulaire n°12/DE du 2 8 avril 2008)
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Volume mis en distribution: le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du
volume acheté en gros (importé) diminué du volume vendu en gros (exporté) (circulaire n°12/DE du 28
avril 2008).

Volume produit : le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour étre
introduit dans le réseau de distribution. Les volumes de service de I'unité de production ne sont pas
comptés dans le volume produit (circulaire n°12/DE du 28 avril 2008)

Volume vendu en gros (ou vendu a d’autres services d’eau potable) : le volume vendu en gros est
le volume d'eau potable livré a un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume exporté
(circulaire n°12/DE du 28 avril 2008)

V.2. Le délégataire

Notre organisation repose sur différents niveaux opérationnels qui chacun, quotidiennement, apportent
leur contribution dans I'exercice des missions qui nous sont confiées.

La réponse a chaque exigence du service est fournie au niveau le plus adapté, car cette organisation
est a la fois décentralisée et mutualisée : les centres d’exploitation locaux offrent la proximité a nos
clients, les services de I'échelon régional assurent les fonctions support et les services centraux
assurent des missions permanentes d’assistance, d’expertise et de contréle.

V.2.1. Le Centre d’Exploitation

Le Centre d’Exploitation Gironde-Landes assure quotidiennement la gestion du service délégué d’eau
potable, qu’il s’agisse de la conduite, de la surveillance, de I'entretien et du renouvellement des
installations (usines, réseaux et branchements), des travaux et de la gestion clientéele.

Philippe BALBUSQUIER

Directeur
du Centre d’Exploitation
Gironde-Landes

Centre d’Exploitation
Gironde-Landes

19 bis rue Georges Méran
33311 ARCACHON Cedex
Tel : 05.57.52.56.00 - Fax : 05.56.83.81.33

Rapport du Délégataire 2008 Page 72 sur 100
Commune de Cestas - Eau



Pour optimiser le fonctionnement des installations et assurer Eau Potable
un service de qualité aux clients, le Centre d’Exploitation
s’appuie sur les compétences de 133 collaborateurs

locaux, et sur celles, mutualisées au sein de la Direction 124 000 habitants
Eggmnale Sud-Ouest et de la Direction Nationale de Veolia 78 000 clients

9 millions de m® vendus

o _ i 41 usines de production
En effet, le Centre d’Exploitation dispose d'équipes et de

moyens techniques pour :

- l'entretien et la maintenance des ouvrages, le contrble Assainissement
qualité de I'eau produite et distribuée , la détection des

alarmes grace a la télégestion, les interventions rapides

de dépannage (7j sur 7, 24h sur 24) sur les installations de 52 000 habitants
production, de distribution ou les réseaux, 86 000 clients

- laccueil clientele local et le traitement de leurs -
. - 11 millions de m® vendus
demandes techniques et/ou particuliéres.

- la réalisation des travaux et de branchements neufs 19 usines de dépollution

V.2.2. Les fonctions support

La Direction Régionale assure l'animation des exploitations et le soutien opérationnel au Centre
d’Exploitation pour :

la gestion clientele grace au Centre Service Client (traitement centralisé des appels
clients au 0811 902 903), la facturation et le recouvrement, la communication interne et
externe (plagquettes, systéme d’alerte des clients lors des crises...)

'étude de dossiers complexes d'amélioration des ouvrages ou d e process,
linformatique technique (cartographie, télégestion centralisée LERNE, terminaux de
mobilité...)

les ressources humaines (recrutement, paie, formation, relations sociales)
le domaine contractuel et juridique (rédaction et offres de négociation)
la gestion administrative et financiére

la démarche qualité (certifications 1SO 9001-2000, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS
18001) et les mesures dans le domaine de la prévention et de la sécurité au travalil

Les services centraux de Veolia Eau , assurent des missions permanentes d’assistance aux échelons
opérationnels, notamment :

la formation et la qualification, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

la recherche et le développement, les politiques d'innovation, I'appui technique aux
exploitations, publications techniques, la veille sur les nouvelles technologies

les analyses d’eaux grace au laboratoire central, certifié€ COFRAC
les moyens spécifiques d’intervention en cas de crise

la gestion des risques et des assurances

la définition de la politique de services a la clientele

la définition de la politique d’achat et de sélection des fournisseurs
I'administration des systéemes d’information

I'expertise juridique et fiscale, veille réglementaire...
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V.2.3. La certification « Assurance qualité »

Tous nos services locaux sont certifiés 1SO 9001 (version 2000), ce qui atteste de leur engagement
dans une démarche d’amélioration continue du service aux clients, régulierement auditée par un
organisme indépendant.

V.2.4. Hygiéne-sécurité-conditions de travail

Le 9 décembre 2008 a été signé avec I'ensemble des organisations syndicales un accord sur la
prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail. Concrétement, il s’agit de
favoriser les démarches collectives par une organisation en réseau animée par un département
Prévention, Santé et Sécurité au Travail, de mieux identifier sur le terrain les risques pour renforcer leur
prévention, d'inclure systématiquement un volet santé / sécurité dans la formation, les entretiens
professionnels et les suivis d'activité.

V.3. Les nouveaux textes de référence

Certains des textes présentés peuvent avoir des impacts contractuels. Veolia Eau se tient a disposition
pour assister la collectivité dans I'évaluation de ces impacts en local et la préparation en tant que de
besoin des projets d’avenant.

V.3.1. Gestion des services publics locaux

Rapport du maire

Une circulaire interministérielle’ précise les modalités pratiques de mise en ceuvre et d'interprétation
des nouveaux indicateurs du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de I'eau et de
I'assainissement, dit également « rapport du maire », institués par le décret n° 2007 — 675 du 2 mai
2007 (cf. notre Rapport Annuel du Délégataire 2007).

Les collectivités locales doivent publier ces indicateurs a partir de 2009 pour I'exercice 2008.

Veolia Eau, en qualité d’adhérente a la Fédération Professionnelle des Entreprises de I'Eau (FP2E),
s’engage a fournir dans le Rapport Annuel du Délégataire les données de son ressort. Les dispositions
contractuelles correspondantes sont a préciser par avenant.

Part fixe de la facture d’'eau

Une circulaire® précise les modalités du plafonnement de la part non proportionnelle de la facture d'eau
des logements institué par I'arrété du 6 ao(t 2007 (cf. notre Rapport Annuel du Délégataire 2007).

Le dispositif de plafonnement entre en vigueur au 21 septembre 2009.

Les plafonds seront respectivement ramenés de 40% a 30% et de 50% a 40% au ler janvier 2010 et les
collectivités disposeront d’un nouveau délai de 2 ans pour se mettre en conformité.

Impayés : modalités de relance et d'informationde s
services sociaux

Les modalités de relance® et de suspension de la fourniture d’eau en cas d'impayé et les modalités
d’'information des services sociaux sont soumises a une nouvelle procédure trés précise (deux relances

" Circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative & la mise en ceuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et
d’assainissement en application du décret n°2007-6 75 du 2 mai 2007 (non publiée).

8 Circulaire du 4 juillet 2008 présentant les modalités de calcul du plafond de la part non proportionnelle au volume d'eau
consommé (ou part fixe) de la facture d’eau (non publiée).Décret N2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes
touristiques et aux stations classées de tourisme (JO du 3).Arrété du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme.
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par courrier avant coupure). Des dispositions particuliéres sont prévues pour les bénéficiaires d’'aides du
Fonds de Solidarité pour le Logement ou d’un tarif social.

Cette procédure est entrée en vigueur le 1er décembre 2008.

Nouvelles redevances : facturation et recouvrement

La facture d'eau™ doit désormais faire apparaitre distinctement, dans la rubrique "Organismes publics"
les redevances « lutte contre la pollution » (agence de I'eau), « modernisation des réseaux de collecte »
(agence de I'eau), et « Voies Navigables de France » (VNF).

Les déclarations des sommes encaissées a produire au titre des années 2008 et 2009 font I'objet de
modes de calcul dérogatoires aux dispositions prévues par le code de I'environnement*.

La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est percue par I'agence a I'émission de la
facture et non & 'encaissement'.

Récupération des eaux de pluie

Les eaux de pluie récupérées a I'aval des toitures inaccessibles peuvent étre utilisées, a I'extérieur, pour
I'arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public et, a 'intérieur, pour les
toilettes, le lavage des sols, et, a titre expérimental, pour le lavage du linge sous réserve d’'un dispositif
de traitement de I'eau adaptéls.

Ces usages sont interdits dans les établissements de santé, d’hébergement de personnes agées, les
cabinets médicaux, les laboratoires d'analyses médicales, les creches et écoles maternelles et
élémentaires...

L'installation et I'utilisation de ces équipements ne doit présenter aucun risque de contamination des
réseaux de distribution d’eau potable, et, d’'une maniére générale, aucun risque pour la santé humaine.

Les utilisateurs d'eaux de pluie a lintérieur d'un batiment doivent mettre en place un systéeme
d’évaluation du volume d’eau ainsi utilisé, pour permettre le calcul de la redevance d'assainissement,
cette évaluation devant étre déclarée en mairie. Un crédit d'impdt™* est accordé sous cette réserve.

Les équipements existants a la date du 29 aolt 2008 doivent étre mis en conformité dans un délai d’'un
an, soit le 29 aodt 2009 au plus tard.

Le contrdle des installations par les agents du service de distribution d’eau potable est réalisé dans les
mémes conditions que pour les puits domestiques (cf rubrique ci-apres).

Déclaration des puits domestiques

Tout dispositif de prélevement, puits ou forage réalisé a des fins d’'usage domestique doit étre déclaré
en mairie au plus tard un mois avant le début des travaux'®. La déclaration doit étre faite par le
propriétaire de I'ouvrage ou par son utilisateur. La pose d’'un compteur volumétrique est obligatoire.

Les modalités de contrble et son tarif sont fixés par le reglement de servicele; Le service adresse au
maire avant le ler avril de chaque année un bilan des controles effectués au cours de l'année
précédente. Le service peut fermer le branchement d'eau potable si la protection du réseau public

° Décret n°2008-780 du 13 ao(t 2008 relatif & la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau.

10 Arrété du 22 février 2008 modifiant I'arrété du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de I'eau et de

collecte et de traitement des eaux usées.

" Décret n°2008-761 du 30 juillet 2008 relatif aux modalités de recouvrement de la redevance pour pollution de I'eau d'origine
domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques.

12| 0i nN2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 131.

13 Arrété du 21 aolt 2008 relatif & la récupération des eaux de pluies et & leur usage & l'intérieur et & 'extérieur des batiments

* Arrété du 3 octobre 2008 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impéts relatif aux dépenses
d'équipements de I'habitation principale et modifiant I'article 18 bis de I'annexe IV a ce code

!5 Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008  relatif & la déclaration des dispositifs de prélévement, puits ou forages réalisés a des fins
d'usage domestique de l'eau et a leur controle ainsi qu'a celui des installations privatives de distribution d'eau potable. Arrété du
17 décembre 2008 fixant les éléments a fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélevement, puits ou forage
réalisés a des fins d'usage domestique de l'eau.

& Arrété du 17 décembre 2008 relatif au contrdle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de
prélévement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie.
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contre des risques de pollution par I'ouvrage privé n'est pas garantie et si 'abonné n’exécute pas les
mesures prescrites aprés une mise en demeure.

Le décret entre en vigueur le ler janvier 2009.

Numéro d’appel du service

Les professionnels de I'eau doivent mettre en place un numéro de téléphone non surtaxé'’ (ce qui ne
veut pas dire gratuit) pour recevoir les appels des consommateurs concernant la bonne exécution d’'un
contrat ou une réclamation. Ce numéro doit étre indiqué dans le contrat et la correspondance.

Cette disposition prend effet le ler janvier 2009 et est applicable aux contrats en cours a cette date.

Schéma de distribution d’eau potable et obligation de
desserte

Désormais dotée d’une compétence obligatoire en matiére de distribution d’eau potable, la commune
doit adopter sans délai un schéma de distribution d’eau potable®.

Ce schéma précise les zones desservies par le réseau ; la desserte y est obligatoire pour tous les
usagers. En d’autres termes, dans une zone desservie, la commune ne peut arguer de la dimension des
canalisations pour réserver la desserte aux habitations individuelles et la refuser a des logements
collectifs ou des établissements industriels.

L’élaboration de ce schéma s’appuie sur le plan local d’'urbanisme, qui fixe le type de constructions
possibles en fonction des capacités du réseau.

Fonds de solidarité en cas de catastrophe naturell e

Des aides exceptionnelles peuvent étre accordées pour réparer les dégats causés par des événements
climatiques ou géologiques graves, notamment aux digues, réseaux de distribution et d’assainissement
de I'eau, stations d’épuration et de relevage des eaux, appartenant aux collectivités locales, et dont les
dégats sont compris entre 150 000 et 4 000 000 euros HT™.

Le montant maximal du concours est au plus égal a 40% du montant des réparations.

Responsabilité environnementale

Les exploitants dont les activités risquent de causer de maniére imminente ou auront causé des
dommages a l'environnement d'une certaine gravité pour la santé humaine ou d'un point de vue
écologique (sols, eaux, especes et habitats protégés) seront soumis a I'obligation de prévenir ou de
réparer lesdits dommages2 . Le nouveau régime consacre juridiguement le principe « pollueur- payeur »
et reconnait également le préjudice écologique pur, sur des ressources qui, par nature, ne sont pas
susceptibles d’appropriation.

Le préfet sera chargé, au titre d’'un pouvoir de police administrative spécial et distinct des pouvoirs de
police ICPE, d'imposer aux exploitants les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Les
collectivités territoriales et les associations de protection de I'environnement pourront le saisir d’'une
demande en réparation de dommages causés a I'environnement.

7 Loi n2008-776 du 4 aolt 2008 de modernisation de I'économie et nouvel article L.113-4 du Code de la consommation

'8 |Intérieur, JO Sénat du 17 juillet 2008, p.1462.

1 Décret n° 2008-843 du 25 ao(it 2008 relatif au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs
groupements touchés par des catastrophes naturelles. Arrété du 16 septembre 2008 relatif au Fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.

% |oi n2008-757 du 1 * ao(t 2008 relative & la responsabilité environnementale et & diverses dispositions d’adaptation au
droit communautaire dans le domaine de I'environnement ; elle transpose la directive 2004/35 du 21 avril 2004 relative a la
responsabilité environnementale.

Rapport du Délégataire 2008 Page 76 sur 100
Commune de Cestas - Eau



Aides publiques et mode de gestion des services
publics

Le Tribunal administratif de Pau a annulé deux délibérations du Conseil Général des Landes par
lesquelles ce dernier accordait des aides en matiére d’alimentation en eau potable et d’assainissement
aux seules communes rurales gérant en régie ces services publics.21

Le juge a ainsi sanctionné I'entrave a la liberté de choix du mode de gestion de leur service public par
les collectivités bénéficiaires.

Prescription civile

La réforme de la prescription civile® a réduit le délai de droit commun & 5 ans. Son point de départ est,
non pas la naissance de ce droit, mais la date a laquelle il en prend connaissance ou aurait di en
prendre connaissance, ce point restant a I'appréciation du juge.

Les actions en responsabilité civile contractuelle ou extra - contractuelle sont soumises a la prescription
de 5 ans (au lieu, respectivement, de 30 et 10 ans), sauf exception.

V.3.2. Eau potable & ressources

Nitrates, pesticides : la France condamnée

La Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) a condamné la France® pour non respect
des normes relatives aux nitrates et aux pesticides en Vendée, dans les Deux-Sévres et en Charente-
Maritime. La CJCE reconnait toutefois que la situation s’est améliorée a partir de 2003.

Délimitation des zones humides

La police de I'eau peut délimiter des zones humides afin d'éviter leur dégradation liée notamment a des
conflits locaux d’intérét ou d’usages®. L'incidence des installations classées pour la protection de
I'environnement sur les zones humides est également prise en compte par la police des ICPE.

Aires d’alimentation de captages d’eau potable

Les aires d'alimentation de captage d’eau potable (AAC) doivent étre protégées des pressions d’origine
agricole (pollutions diffuses, prélevements pour l'irrigation), notamment lorsqu’elles sont stratégiques
pour I’approvisionnementzs. Les zones de protection des AAC visent les pollutions diffuses : elles se
distinguent des périmetres de protection, qui visent principalement les pollutions ponctuelles, chroniques
ou accidentelles, en éloignant des points de captage les sources potentielles de pollution.

Les programmes d’action mis en place s’inscrivent dans le cadre des programmes de mesures élaborés
dans chaque bassin et des objectifs fixés dans les SDAGE et les SAGE.

Gestion collective des préelévements agricoles

Dans les zones en déficit quantitatif (et pas seulement dans les zones de répartition des eaux ZRE),
I'organisme unique de gestion collective par les irrigants prévu par la LEMA doit étre mis en place afin
d’assurer un retour a I’équilibre26. Les SAGE doivent se doter d'un réglement pour préciser les volumes
prélevables, a évaluer au plus tard en juin 2009.

2L TA Pau, 8 avril 2008 , Fédération professionnelle des entreprises de I'eau et Préfet des Landes, ns 070 1422 et 070 1434,

%2 | oi nN2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile.

8 CJCE, 31 janvier 2008 , Commission ¢/ République francaise, C-147/07.

2 Arrété du 24 juin 2008 précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.
214-7-1 et R. 211-108 du code de I'environnement. Circulaire du 25 juin 2008 relative a la délimitation des zones humides en
aJ)pIication des articles L.214-7 et R.211-108 du code de I'environnement (non publiée).

% Circulaire du 30 mai 2008 relative & la mise en application du décret n°2007-882 du 14 mai 2007 relatif & certaines zones
soumises a contraintes environnementales et modifiant le code rural, codifié sous les articles R.114-1 a R.114-10 (non publiée).

%8 Circulaire du 30 juin 2008 relative & la résorption des déficits quantitatifs en matiére de prélévement d'eau et gestion collective
des prélévements d'irrigation. (non publiée).
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La LEMA (art. L.2224-12-4 CGCT) autorise un tarif dégressif de I'eau a compter du ler janvier 2010 si
plus de 70% des prélevements d’eau ne font pas I'objet de régles de répartition des eaux.

Qualité des eaux souterraines

Des dispositions pour protéger les eaux souterraines de l'introduction de substances dangereuses
doivent étre incluses dans les SDAGE, et un programme pluriannuel de mesures doit étre mis en place
pour prévenir ou réduire leur pollution?’.

Les modalités de mesure de I'état des masses d'eau souterraine (état quantitatif et état chimiquezs) sont
définies, ainsi que les valeurs seuils a respecterzg. Le préfet coordonnateur de bassin identifie les
tendances significatives de dégradation de I'état chimique et les actions nécessaires pour les inverser.

Normes de Qualité Environnementale pour I'eau

Une nouvelle directive® fixe les niveaux de NQE a ne pas dépasser pour 43 substances chimiques dites
« prioritaires » (pesticides, métaux lourds) présentant un risque significatif pour I'environnement ou la
santé. La liste de substances prioritaires de I'annexe X de la Directive Cadre sur 'Eau (DCE) est
modifiée. Certaines substances pourront étre classées en « substances dangereuses prioritaires » sur
proposition de la Commission.

Par rapport a une année de référence choisie entre 2008 et 2010, les Etats membres devront démontrer
d’ici 2018 les progres réalisés en matiére d’émissions, de rejets et de pertes de ces substances.

Les Etats membres doivent transposer cette directive au plus tard le 13 juillet 2010.

V.3.3. Autres textes

Circulaire du 11 janvier 2008 relative a la consultation du public en 2008 sur les projets de SDAGE, le
rapport environnemental et le programme de mesures qui y sont attachés (non publiée).

Circulaire n6/DE du 15 février 2008 relative a l'application des redevances prévues aux articles
L.213-10-1 et suivants du code de I'environnement.

Décret n2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le code général des collectivités
territoriales concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres.

Arrété du 12 mars 2008 et Arrété du 22 mai 2008 portant modification de l'arrété du 15 mai 2007
relatif a la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.

Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayéres et aux zones de croissance ou d'alimentation
de la faune piscicole et modifiant le code de I'environnement.

Circulaire du 26 mars 2008 relative aux modalités de mise en ceuvre du 4eéme programme d’action
dans les zones vulnérables au titre de la directive n91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles, dite directive «
nitrates » (non publiée).

Avis relatif a une consultation du public sur I'eau (JO du 28 mars 2008).

Circulaire du 21 avril 2008 relative aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (non publiée),
en application du décret n2007-1313 du 10 aot 200 7.

T Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et modifiant
la partie réglementaire du Code de I'Environnement.

%8 | 'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélévements ne dépassent pas la capacité de
renouvellement de la ressource disponible. L'état chimique est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues
aux activités humaines ne dépassent pas les valeurs seuils et n'empéchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de
surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux
activités humaines.

2 Arrété du 17 décembre 2008 établissant les critéres d’évaluation et les modalités de détermination de I'état des eaux
souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de I'état chimique des eaux souterraines

% Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de I‘'eau, modifiant ou abrogeant certaines directives
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Arrété du 30 juin 2008 approuvant la convention type relative a la coopération de I'Office national de
I'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avec les directions régionales de I'environnement.

Arrété du 2 décembre 2008 modifiant l'arrété du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous
la rubrique n°2910 (contrdle périodique des instal lations de combustion soumises a déclaration)

Arrété du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique n°138 (précisions sur le dossier de déclaration des
installations d’emploi ou stockage de chlore soumises a déclaration)

Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d'injonction de payer
et de réglement des petits litiges.

Par ailleurs, une série de décrets a été publiée a fin de I'année 2008 concernant les marchés publics
(dématérialisation des procédures, plan de relance économique, relevement de certains seuils, délai de
paiement)

V.4. Le Compte Annuel de Reésultat de I'Exploitation
de la Délegation

V.4.1. Les modalités d’établissement du CARE

Introduction générale

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, afourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du
Délégataire prévu a l'article L1411-3 du méme CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de
Résultat de I'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2008 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations
relatives a ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région

L'organisation de la Société Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux au sein de la Région Sud
Ouest de Veolia Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux
opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services
publics de distribution d’eau potable et d’assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de I'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des
principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

En outre, pour faire face aux nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés ses métiers, et notamment
pour accroitre la qualité des services rendus a ses clients, la Société Veolia Eau — Compagnie Générale
des Eaux a pris part a la démarche engagée par Veolia Eau visant a accroitre la collaboration entre ses
différentes sociétés avec la mise en place de pbles régionaux.

Dans ce contexte, au sein de la Région Sud Ouest de Veolia Eau, la Société est associée a d’autres
sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d'un GIE régional un certain nombre de fonctions
supports (service clientéle, bureau d'étude technique, service achats...).

Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres
gue des interventions du GIE régional, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté,
les différentes fonctions.

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle
permet de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d’'une part de la Région
(niveaux successifs de la direction régionale, du centre opérationnel, de I'agence, du service voire du
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sous-service regroupant plusieurs contrats), et d’autre part les charges de niveau national (contribution
des services centraux).

En particulier, et conformément aux principes du droit des sociétés, et a partir d'un suivi analytique
commun a toutes les sociétés de la Région, la Société facture au GIE régional le colt des moyens
gu’elle met a sa disposition ; réciproquement, le GIE régional lui facture le co(t de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de I'exploitation relatif & un contrat de délégation de service public, établi
sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe I'ensemble des produits et des charges
imputables a ce contrat, selon les régles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces
charges.

1 - Changement d’estimation

Jusqu'au 31.12.2007, la Société comptabilisait, en complément des montants immobilisés au titre du
colt des compteurs d’eau effectivement posés au cours de I'exercice, des frais de pose valorisés selon
une méthode forfaitaire. A compter du 01.01.2008, le montant des frais de pose des compteurs est
valorisé par I'application de critéres opérationnels.

En effet, les améliorations continues du systéme d’informations et de données de gestion permettent
désormais d’apprécier avec une meilleure précision les frais de pose des compteurs installés au cours
de I'exercice.

Les montants correspondant aux frais de pose de I'année viennent majorer le codt des investissements
de I'année et sont donc neutralisés dans la détermination des charges de I'exercice. lls trouvent leur
contrepartie dans une majoration lissée dans le temps des charges économiques calculées attachées
aux compteurs.

2 - Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de I'exploitation regroupent I'ensemble des
produits d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux
attribués a titre exclusif.

En particulier, ces produits se fondent sur les volumes distribués de I'exercice, valorisés en prix de
vente, en appréciant grace aux données de gestion les volumes livrés aux consommateurs et non
encore relevés a la cléture de l'exercice. Les écarts d'estimation sont régularisés dans le chiffre
d'affaires de I'année suivante.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de I'exploitation fournit une ventilation des
produits entre produits facturés au cours de l'exercice et variation de la part estimée sur
consommations.

3 - Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de I'exploitation englobent :

les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 3.1) ;

la quote-part, imputable au contrat, des charges communes a plusieurs contrats (charges
réparties § 3.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs
a caractere économique (charges calculées § 3.1.2).

3.1 - Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

les dépenses courantes d'exploitation,
un certain nombre de charges calculées, selon des criteres économiques, au titre des
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investissements (domaines privé et délégué) et de [l'obligation contractuelle de
renouvellement. Pour étre calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat
par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,

les charges correspondant aux produits pergus pour le compte des collectivités et d’autres
organismes.

3.1.1 - Dépenses courantes d'exploitation
Il s'agit des dépenses d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des
redevances contractuelles et obligatoires, de certains impdts locaux, etc.

3.1.2 - Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire I'objet d'un calcul économique. Les éléments
correspondants résultent de I'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des colts et
des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique...il peut étre nécessaire en
comptabilité analytique, de substituer a certaines charges calculées en comptabilité générale selon des
criteres fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des criteres techniques et
économiques” **.

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :
3.1.2.1 — Charges relatives au renouvellement
Conformément aux préconisations de la FP2E, les charges économiques calculées relatives au

renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y
compris le cas échéant au sein d’'un méme contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond a la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre a sa charge et
a ses risques et périls I'ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des
ouvrages nécessaires a la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer a ses frais, sans
que cela puisse donner lieu a ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura a
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire s
dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation * le montant de la
garantie pour continuité du service s’appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de
la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

d’'une part le montant, réactualisé a la fin de I'exercice considéré, des renouvellements déja
réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours ;

d'autre part le montant des renouvellements prévus jusqu’a la fin de cette période, tel qu'il
résulte de linventaire quantitatif et qualitatif des biens du service a jour a la date
d’établissement des comptes annuels du résultat de I'exploitation (fichier des installations
en jouissance temporaire);

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours ,

81 Texte issu de I'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus

des aspects relatifs a la comptabilité analytique.

%2 C'est-a-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement a la
collectivité délégante, en fin de contrat.

% L'obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
- le bien doit faire partie d’'une famille technique dont le renouvellement incombe contractuellement au délégataire

- la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans I’'horizon de la période contractuelle en cours

. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, le montant
de la garantie de renouvellement est calculé selon le méme principe d’étalement linéaire, en considérant que le
point de départ de ces périodes se situe au ler janvier 1990
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Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de
nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire
risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les
renouvellements nécessaires a la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le
délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu'il percoit).

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s’est contractuellement engagée a réaliser un
programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de I'exploitation est alors calculée en
additionnant :

d'une part le montant, réactualisé a la fin de I'exercice considéré, des renouvellements déja
effectués depuis le début de la période contractuelle en cours ;
d’'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu’a la fin de cette méme
période,
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans
sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre
d’'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est
alors établi. C'est le montant correspondant a la définition contractuelle qui est repris dans cette
rubrique.

3.1.2.2 — Charges relatives aux investissements

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat
de I'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur co(t financier total :

pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du
domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir
indépendamment de I'existence du contrat,

pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils
ne servent au délégataire que pendant cette durée,

avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an)
d'une année sur l'autre de la redevance attachée a un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et
en euros courants, le montant de l'investissement initial.

Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d'un financement par endettement en
vigueur I'année de la réalisation de l'investissement (calculé a partir du Taux Moyen des Emprunts
d’Etat majoré de 0,5% pour les investissements réalisés jusqu’'au 31.12.2007 et de 1,0% pour les
investissements réalisés depuis cette date compte tenu de I'évolution tendancielle du co(t des emprunts
souscrits par le Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité

actuarielle de la progressivité annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Enfin, et compte tenu de leur nature particuliére, les biens immobiliers du domaine privé font I'objet d'un
calcul spécifigue comparable a I'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la
redevance initiale attachée a un bien est pris égal a 7% du montant de l'investissement immobilier
(terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de I'évolution
de l'indice de la construction. Les agencements pris a bail donnent lieu a un calcul similaire.

Lorsque le délégataire s’est engagé contractuellement a prendre a sa charge le paiement d’annuités
d’emprunt contractées par la Collectivité, le montant des annuités peut varier pendant la durée du
contrat ; la charge correspondante est déterminée selon un calcul actuariel permettant de lisser cette
charge sur cette durée.

- Investissements du domaine privé
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Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur
la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas ou Veolia Eau ou ses
filiales sont propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne
« Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du
domaine privé sont portées sur les lignes correspondant a leur affectation (la redevance d’'un camion
cureur sera affectée sur la ligne «engins et véhicules », celle relative a un ordinateur & la ligne
« informatique »...).

3.1.3 - Impébt sur les sociétés
L'impdt calculé correspond a celui qui serait d0 par une entité autonome, en appliquant au résultat brut
bénéficiaire, le taux en vigueur de I'impét sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux retenu en 2008 correspond au taux de base de I'imp6t sur les
sociétés (33,33 %), hors contribution sociale additionnelle de 3,33% applicable sur une partie de I'impdt
dd par la société en fonction de sa taille.

3-2 — Charges réparties
Comme rappelé en préambule de la présente annexe, I'organisation de la Société repose sur un
ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein d’'un GIE régional.

Les charges communes d'exploitation a répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux
opérationnels.

3.2.1 — Principe de répartition

Le principe de base est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné
entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules
entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau: services centraux,
directions régionales, centres opérationnels, agences, services (et sous services le cas échéant) ; le
service (ou le sous-service le cas échéant) correspond a I'entité de base et comprend, en général,
plusieurs contrats.

Lorsque les prestations effectuées par le GIE régional a un niveau bénéficient a plusieurs sociétés, les
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur
ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés a ce niveau. La valeur ajoutée utilisée est celle
disponible a la date de refacturation.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de I'exploitation I'ensemble de ses
charges communes telles qu’elles résultent de sa comptabilité sociale (aprés facturation des prestations
du GIE régional) selon le critére de la valeur ajoutée de I'exercice. Ce critére unique de répartition
s’applique a chaque niveau, jusqu’au contrat. La valeur ajoutée se définit ici comme la différence entre
le volume d’activité (produits) et la valeur des consommations intermédiaires (charges d’exploitation —
hors frais de personnel et charges de renouvellement). Le calcul permettant de déterminer le montant
de la valeur ajoutée s’effectue en « cascade », ce qui permet d’en déterminer le montant a chaque
niveau organisationnel. Il est donc déterminé la valeur ajoutée de chaque région, de chaque centre
opérationnel, de chaque agence, de chaque service (voire de chaque sous service) et de chaque
contrat.

Par ailleurs, lorsque la valeur ajoutée d’un contrat est négative ou nulle, un calcul spécifique est effectué
visant a affecter a ce contrat une quote-part de frais répartis au moins égale a 5 % de son chiffre
d’affaires hors travaux et hors produits des collectivités et autres organismes.

Les charges indirectes sont donc réparties, par ces imputations successives, sur les contrats au profit
desquelles elles ont été engagées.

A noter toutefois que par exception a la régle décrite ci-dessus, les frais de production d’eau et/ou de
traitement des eaux usées d'une installation donnée sont répartis entre les contrats desservis par cette
installation au prorata des volumes.
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Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 3.1.2) calculées au titre des compteurs dont
la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs
desdits contrats.

Enfin, les charges relatives aux travaux exclusifs étant en général suivies globalement au niveau d’'un
service alors que les produits correspondant sont suivis au niveau du contrat, il est techniquement
impossible de recourir a la clé valeur ajoutée pour répartir ces charges ; elles sont donc réparties au
prorata des produits.

3.2.2 —Prise en compte des frais centraux
Aprés détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable a I'activité Eau France, la
guote-part des frais des services centraux engagée au titre de I'activité des Régions a été facturée a
chaque GIE en fonction de la valeur ajoutée de la région concernée, a charge pour chaque GIE régional
de la refacturer a ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s’effectue par imputations
successives, du niveau de la région jusqu’au contrat, au prorata de la valeur ajoutée.

3.3 — Autres charges
3.3.1 —Participation des salariés aux résultats de I'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de I'exploitation comprennent
la participation des salariés acquittée par la Société en 2008 au titre de I'exercice 2007.

4 - Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE
régional ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est
mentionnée dans le compte annuel de résultat de I'exploitation selon sa nature et son codt d’origine, et
non pas en sous-traitance.

Enfin, au-dela des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes
annuels de résultat de I'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés a I'exploitation, qui
donnent lieu a la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en
comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation.
Les dotations et reprises de provisions relatives a ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (a

I'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu’un contrat bénéficie d’un apport d’eau en provenance d’un autre contrat de la société, le compte
annuel de résultat de I'exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, a
savoir :

inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d’eau réalisée,
inscription dans les charges du contrat « acheteur » de I'achat d’eau réalisé.

Dans une recherche d’exactitude, et compte tenu de la date avancée a laquelle la Société a été amenée
a arréter ses comptes sociaux pour des raisons d'intégration de ses comptes dans les comptes
consolidés du groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, les comptes annuels de résultat de
I'exploitation présentés anticipent sur 2008 certaines corrections qui seront portées aprés analyse
approfondie dans les comptes sociaux de I'exercice 2009.
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V.4.2. Avis des Commissaires aux Comptes

La Société a demandé a son Commissaire aux Comptes d'établir un avis sur la procédure
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la
Collectivité.
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V.5. Données détaillées

V.5.1.

Données par commune

Ce tableau présente les données concernant les clients particuliers et municipaux. Le volume de vente

d’eau a d’'autres collectivités est présenté au paragraphe « 1.1.1 Les volumes».

. 3&.

797:

#9$

#9$

&#9

V.5.2. Contrbles de I'eau

Résultats d’analyse a la ressource

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses obtenus sur I'ensemble des
ressources du service.

Controle Sanitaire

Surveillance par le Délégataire

Nb total de Nb de résultats Nb total de Nb de résultats
résultats d'analyses Conformes résultats d'analyses Conformes
d'analyses d'analyses
Microbiologique 0 - 0 -
Physico-chimique 0 - 0 -

Controle Sanitaire et Surveillance par le

Délégataire

Nb total de résultats
d'analyses

Nb de résultats
d'analyses Conformes

Atrazine

0

Simazine

Terbuthylazine

Déséthylatrazine

Baryum

Nitrates

Arsenic

Sodium

Sulfates

Chlorures

O |0 |0 |0 |0 |0 |0 O |o
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Résultats d’analyse sur I'eau produite et distribu

ée

Le tableau suivant présente en détail les résultats d’'analyses et leur conformité en distinguant les
paramétres soumis & Limites de Qualité des paramétres soumis & Références de Qualité >°

Total

Controle Sanitaire Surveillance par le Délégataire
Nb total de | conformité aux Limites / | NP total de |conformité aux Limites /
résultats | pespect des Références | "€Sultals  |Respect des Références
d'analyses d'analyses
Parameétres soumis a Limite de Qualité
Microbiologique 96 96 107 107
Physico-chimique 421 421 3 3
Parameétres soumis a Référence de Qualité
Microbiologique 144 144 215 215
Physico-chimique 572 562 277 272
Autres parametres analysés
Microbiologique 0 0
Physico-chimique 121 2
Controle Sanitaire et Surveillance par le Délégatai re
Nombre total de résultats Conforme§ aux Limites .
, ou aux Références de Type de seuil
d'analyses o
Qualité
Atrazine 5 5 Limite de qualité
Simazine 5 5 Limite de qualité
Terbuthylazine 5 5 Limite de qualité
Déséthylterbuthylazine 5 5 Limite de qualité
Turbidité 61 60 Limite et Ref_erence de
qualité
Nitrates 18 18 Limite de qualité
Fer total 50 50 Référence de qualité
Carbone Organique 38 31 Référence de qualité

Taux de conformité

Surveillance du Contr6le Sanitaire et
Controle Sanitaire 12 - Surveillance du
- o Délégataire ey )
Limite de qualité Délégataire
Nb PLV total Nb PLV Nb PLV total Nb PLV Nb PLV Nb PLV
Conformes Conformes total Conformes
Microbiologie 48 48 54 54 102 102
Physico-chimie 24 24 3 3 27 27

% Attention, certains paramétres non soumis a limite ou a référence de qualité ne figurent pas dans le

tableau.
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Taux de conformité Contréle Sanitaire et Surveillan
Nombre de Prélevements Non conformes

ce du Délégataire

100.0% r 3.5
95.0% -~ l r3
90.0% ~ 25
85.0% - \ L2
80.0% 15
75.0% \.\ Ly
70.0% - [~ L 05
65.0% y r 0
2006 2007 2008

=1 Microbiologique 100.00% 100.00% 100.00%

3 Physico-chimique 90.00% 96.55% 100.00%

==#=Nb PLV microbiologique NC 0 0 0

—— Nb PLV physico-chimiques NC 3 1 0

Composition de I'eau du robinet

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution

résultats sur les ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau

et de consommation.

Les

Parametres mini maxi . Nb Valeur du seuil et unité
d'analyses
Titre Hydrotimétrique 6,2 21,7 18 T
Calcium 20,8 78 7 mg/l
Magnésium 2,5 6,7 7 mg/l
Pesticides totaux 0 0 5 0,5 pg/l
Nitrates 0 0 18 50 mgl/l
Sodium 5,6 21,9 200 mg/l
Potassium 0,65 4,35 7 mg/l
Chlorures 20,5 32,1 18 250 mg/l
Sulfates 1,65 13,6 18 250 mg/l
Fluorures 0 150 7 1500 pg/l
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V.5.3. Fiche DDASS
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V.5.4.

Bilan énergétique détaillé

Installations de production
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V.5.5. Autres données

V.5.6. Indicateurs du SAGE
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V.6. Les factures — type

Facture annuelle type compléte, eau et assainissement, toutes taxes et redevances comprises pour un

client ayant consommé 120 m®

- - Contrat 15510

Facture Standard - Comparatif des prix en vigueur - référence au 01/01/2009 - comparé au 01/01/2008
Traité 551 - Commune de Cestas
Document établi le 25/02/2009, Commune : Cestas (33122), Profil : Particulier

Euro Variation
01/01/2008 01/01/2009
Qté | Prix Unitaire Montant Prix Unitaire Montant %
HT HT HT HT
Distribution de l'eau
Abonnement
Abonnement (part distributeur) 8.88 9.14 2.93%
Consommation
Consommation (part distributeur) De 1 a 10000 120 0.5545 66.54 0.5715 68.58 3.07%
(m3)
Consommation (part collectivité) (m3) 120 0.1700 20.40 0.1700 20.40 0.00 %
Préservation des ressources en eau (Agence 120 0.0620 7.44 0.0700 8.40 12.90 %
de l'eau) (m3)
Total Distribution de I'eau 103.26 106.52 3.16 %
Organismes publics
(taxes et redevances)
Lutte contre la pollution (Agence de I'eau) (m3) 120 0.1900 22.80 0.1950 23.40 2.63 %
Total Organismes publics 22.80 23.40 2.63 %
|
TOTAL HT de la Facture en Euro 126.06 129.92 3.06 %
TOTAL TTC de la Facture en Euro 132.99 137.07 3.07 %
I Soit en Franc 872.37 899.09
Prix TTC du m3 hors abonnement en Euro 1.03 1.06 2.91 %
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